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CAREL

AVVERTENZE

| prodotti CAREL sono prodotti avanzati, il cui funzionamento e specificato nella
documentazione tecnica fornita col prodotto o scaricabile - anche anteriormente
allacquisto — dal sito www.carel.com. Ogni prodotto CAREL necessita, in relazione
alla sua realizzazione tecnica di una fase di prova/ configurazione/ programmazione,
affinché possa funzionare al meglio per l'applicazione specifica. La mancanza di tale
fase di studio, come indicato nel manuale, o della fase di confi gurazione, puo portare
a malfunzionamenti del prodotto finale, per i quali CAREL non pud essere ritenuta
responsabile. Il cliente (produttore, progettista o installatore dellequipaggiamento
finale dellimpianto) si assume ogni responsabilita o rischi in relazione alla
configurazione del prodotto per il raggiungimento dei risultati previsti nell'installazione
e/o nello specifico equipaggiamento finale. CAREL, previ accordi specifi ci, pud
intervenire come consulente per la corretta installazione/ messa in esercizio/ utilizzo,
ma in nessun caso puod essere ritenuta responsabile per il buon funzionamento
dell'umidificatore e dellimpianto finale, qualora non siano state seguite le avvertenze
o le raccomandazioni descritte in questo manuale o in altra documentazione tecnica
di prodotto. In particolare, senza esclusione dellobbligo di osservare le anzidette
avvertenze o raccomandazioni, per un uso corretto del prodotto si raccomanda di
prestare attenzione alle seguenti avvertenze.

Uso prescritto

« I distributori USAM non sono CE. Spetta al cliente valutare accuratamente ogni uso
del prodotto, che e contemplato dalle prescrizioni riguardanti ambienti speciali
e/o processi speciali (per es. industria pesante, campo medico, ambiente marino,
ambiente ferroviario, ecc), che non corrispondono alle condizioni di utilizzo indicate
da CAREL.

* Le condizioni ambientali devono corrispondere alle indicazioni della targa tecnica;

« |l prodotto puo essere utilizzato solo per le funzionalita per le quali e stato progettato.
CAREL non si assume alcuna responsabilita per utilizzi impropri del prodotto.

* Attenersi alle normative vigenti del luogo in cuisi installa I'umidifi catore;

« L'umidifi catore deve essere installato al di fuori della portata di bambini e animali;

» Noninstallare e utilizzareil prodotto nelle vicinanze di oggetti che possono danneggiarsi
a contatto con 'acqua (o condensa d'acqua). CAREL declina ogni responsabilita per
danniindiretti o diretti a seguito di perdite d'acqua dell'umidifi catore.

» Non utilizzare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire le
parti Interne ed esterne dell'umidifi catore, salvo non vi siano indicazioni specifi che
nei manuali d'uso.

« Llinstallazione, I'utilizzo e la manutenzione devono essere eseguiti da personale
quialifi cato, che & consapevole delle misure precauzionali necessarie e pud eseguire
le operazioni appropriate;

* Per la produzione di umidita deve essere utilizzata esclusivamente acqua dalle
caratteristiche indicate in questo manuale

« Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le istruzioni specifi cate in questo
manuale e le indicazioni delle etichette dellapparecchio. Gli utilizzi/ le modifi che
non permesse dal costruttore sono non lecite. CAREL non si assume nessuna
responsabilita per utilizzi/ modifi che non lecite.

CAREL adotta una politica di continuo sviluppo: pertanto CAREL si riserva il diritto di
eff ettuare modifi che e ottimizzazioni a qualsiasi componente descritto nel presente
documento senza preavviso. | dati tecnici presenti nel manuale possono subire modifi
che senza obbligo di preavviso. La responsabilita di CAREL in relazione al proprio
prodotto é regolata dalle condizioni generali di contratto CAREL (vedere sito internet
www.carel.com) e/o da specifi ci accordi con i clienti; in particolare, nella misura
consentita dalla normativa applicabile, in nessun caso CAREL, i suoi dipendenti o le sue
fi liali/ affi liate saranno responsabili di eventuali mancati guadagni o vendite, perdite
di dati o di informazioni, danni a cose o persone, costi di merci o servizi sostitutivi,
danni a cose o a persone, interruzioni di attivita o eventuali danni tipo diretti, indiretti,
incidentali, patrimoniali, di copertura, punitivi, speciali o consequenziali in qualunque
modo causati, siano essi contrattuali, extra contrattuali o dovuti a negligenza o altra
responsabilita derivanti dall'utilizzo del prodotto o dalla sua installazione, anche se
CAREL o le sue fi liali/affi liate siano state avvisate della possibilita di danni.

Smaltimento: informazioni

'umidificatore & composto da partiin metallo (acciaio) e plastica. Per lo smaltimento
fare riferimento alle disposizioni locali del luogo di installazione.

Garanzia: la garanzia non comprende le parti di consumo.

Omologazioni: la qualita e la sicurezza dei prodotti CAREL sono garantite dal
sistema di progettazione e produzione certificato ISO 9001, nonché dal marchio
ETL.

ISTRUZIONI E SICUREZZA

Le istruzioni di sicurezza sono richieste per legge. Sono fi nalizzate alla sicurezza
negli ambienti di lavoro e alla prevenzione degli incidenti.

Scopo
Rispettare le vigenti norme nazionali e locali per la prevenzione di infortuni
personali e a terzi.

Simboli utilizzati

Per la rappresentazione dei pericoli sono utilizzati i simboli, che corrispondono ai
messaggi di avvertenza secondo la EN 82079-1 (come pure ANSI Z535.6):

A PERICOLO: Indica una situazione pericolosa imminente, che, se non evitata,
porta alla morte o a gravi lesioni.

A AVVERTENZA: Indica una possibile situazione pericolosa che, se non
evitata, potrebbe portare alla morte o a gravi lesioni.

A ATTENZIONE: Indica una possibile situazione pericolosa che, se non evitata,
potrebbe portare a lesioni leggere o moderate.

AVVISO: Per una possibile situazione dannosa, a causa della quale il prodotto o
oggetti nelle sue vicinanze potrebbero essere danneggiati.

Gestione dell’unita

Non eseguire alcun lavoro che comprometta la sicurezza del distributore di vapore.
Rispettare tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze presenti sull'unita. In
caso di malfunzionamento o interruzione dell'alimentazione elettrica, spegnere
immediatamente I'unita e prevenirne il riavvio. Riparare i guasti con sollecitudine.

Funzionamento dell’unita

A AVVERTENZA Rischio di ustione!

Il distributore di vapore contiene componenti ad alta temperatura. Nel caso di
perdite o componenti difettosi, & possibile la fuoriuscita incontrollata di vapore a
100°C/212°F. Spegnere 'unita immediatamente.

AVVISO Rischio di danno all'apparecchio!

l'apparecchio puo essere danneggiato se acceso ripetutamente in seguito a un
guasto non riparato. Riparare i malfunzionamenti con sollecitudine.

Verifi care regolarmente che tuttii dispositivi di sicurezza e monitoraggio funzionino
regolarmente. Non rimuovere o disabilitare i dispositivi di sicurezza.

AVVISO: Possibilita di perdite d'acqua per collegamenti difettosi o guasti di
funzionamento.

Nel distributore di vapore viene continuamente e automaticamente immesso
vapore e scaricata acqua. | collegamenti e i componenti che trasportano acqua
e vapore devono essere regolarmente verifi cati per un perfetto funzionamento.

Montaggio, smontaggio, manutenzione e riparazione

dell’unita

Assicurarsi che esso non sia soggetto a gocciolamento d'acqua nel luogo di

installazione. Linstallazione del distributore di vapore in un ambiente privo di

impianto di scarico idrico richiede la presenza di dispositivi di sicurezza che

in caso di perdite d'acqua interrompano in modo sicuro I'adduzione d'acqua

all'umidificatore.

* Usare solo ricambi originali.

* Dopo ogni lavoro di riparazione, assicurarsi che personale qualificato verifi chi il
funzionamento sicuro dell'unita.

* Laconnessione o l'installazione di componenti aggiuntivi & permessa solo con il
permesso scritto del costruttore.

A AVVERTENZA

Non installare il distributore di vapore sopra dispositivi elettrici come scatole di
fusibili, elettrodomestici, ecc. Nel caso di perdite d'acqua, questa pud danneggiare
le apparecchiature elettriche sottostanti.

Le perdite d'acqua possono causare correnti di dispersione. Osservare le norme di
sicurezza sui lavori con parti sottoposte a tensione elettrica.

La responsabilita per uninstallazione intrinsecamente sicura del distributore di
vapore spetta obbligatoriamente alla ditta che ha eff ettuato l'installazione.

Smaltimento dopo messa fuori servizio
AVVISO: |l responsabile dell'impianto e responsabile dello smaltimento dei
componenti dell'apparecchio come previsto dalla legge. Vedere 1.2.
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1. INTRODUZIONE E ASSEMBLAGGIO

1.1 Il sistema di umidificazione ultimateSAM SA. X, Xi X X X X X0
(A%) PR

Ogni sistema di umidificazione ultimateSAM e costituito dai seguenti

componenti: ® |Prefisso
- il distributore di vapore; @ |[Tipo B= Alimentazione inferiore
« componenti per il vapore in pressione come: attuatori, valvole, filtri e aliment. T= Alimentazione superiore
scaricatori di condensa (venduti separatamente); 5 er E=d|?°pplga|'?‘emaz'°f’3‘e I
. . . . arghezza odice uota .rolance
un gmldostato e/o un sensore (vgndutl separatamente), X' mm (in) |304mm |152mm [76mm 102 mm
« altri componenti opzionali richiesti (venduti separatamente). a2 6" 3 @)
interasse |interasse|interasse |interasse
A= 447 (17.75) 2 3
. . . . = 599 (23.75) |2 3 5
1.2 Dimensioni e pesi = 751 (29.75) 4 7
= 903 (35.75) 13 5 9
. L. i L. = 1055 (41.75) 6 11
1.2.1 Dimensioni e pesi del distributore SAB* / SAT* F= 1207 (47.75) |4 7 13
= 1359 (53.75) 8 15
= 1511 (59.50) |5 9 17
= 1663 (65.50) 10 19
= 1815 (71.50) |6 11 21
= 1967 (77.50) 12 23
= 2119(83.50) |7 13 25
= 2271 (89.50) 14 27
= 2423 (95.50) |8 15 29
O= 2575 (101.50) 16 31
= 2727 (107.50)|9 17 33
. = 2879 (113.50) 18 35
Y R= 3031(119.50)[10 19 37
= 340,1 (13,38 2
T= 4421 (17,40) 3
= 544,1 (2142) 4
= 646,1(25,43) 5
= 748,1 (29,45) 6
@ |Altezza: Codice |[Dimensioni”Y” mm (in)
Aliment. inferiore Alimentazione superiore
A= 598 (2375) 749 (29.50)
Fig. 1.2 B= 750 (29.75) 901 (35.50)
C= 902 ( 35.75) 1053 (41.50)
Il sistema di identificazione per il distributore & mostrato in tabella 1.b. La D= 1054 ( 41.50) 1205 ( 47.50)
tabella fornisce le larghezze (Quota“X") e le altezze (Quota"Y”). La profondita E: ggg E g gg; ng E 23 ggg
& pari a 133mm (5%4"), per i modelli di grandi dimensioni. La profondita G= 1510 ( 59.50) 1661 ( 65 50)
e pari a 124mm (4,8"), per i modelli “Small” NOTA: La quota “Y” (altezza) H= 1662 ( 65 50) 1813 (71.50)
presuppone che | supporti siano nella posizione di montaggio standard. |J= gég E o Soi ;??; E g 28;
(vedi sezione 1.4 per i dettagli sugli altri supporti e relative altezze). = 2118 ( 83.50) 2269 ( 89.50)
3 L= 2270 (89.50) 2421 (195.50)
= 2422 (195.50) 2573 (101.50)
= 2574 (101.50) 2725 (107.50)
= 2726 (107.50) 2877 (113.50)
> pP= 2878 (113.50) 3029 (119.50)
= 3030 (119.50) 3181 (125.25)
R=* 289,3(11,38) /2952 (11,6) -se digit 9=U
S=* 4413 (17,37) /4472 (17,6) - se digit 9 =U
[ *= SAB**M*3*0 solo alimentazione inferiore
° o
® |Lance: Codice |Interasse mm (in)” OD mm (in)
X 5= 152 (6.00) 35 (1.50)
L= 152 (6.00) 45 (1.75)
. H= 76 (3.00) 35 (1.50)
Fig. 1.b M= 102 (4) 45 (1,75)
| pesi delle varie configurazioni del distributore, incluso il telaio, sono é: 383 Eg; ig Hgg
indicatiintabella 1.a. Questa indica soloi pesi per le configurazioni minime
e massime, sia in larghezza che in altezza. Una tavola pesi completa per ® |Isolamento: |I= Lance isolate con ugelli
tutti i codici altezza e larghezza si trova nel manuale, “Specifiche tecniche” N=Lance non isolate senza ugelli
) A= Lance isolate con ugelli - USAM Small - Ingresso @ 40
| Pesoinkg(lb) B=Lance isolate con ugelli - USAM Small - Ingresso 1'G
A Codice altézza C= Lance isolate con ugelli - USAM Small - Ingresso 1'NPT
éﬁgﬁ*f:ggg ;8E 18 ggg gg; @ [Telaio: 0= no tela?o, non assemblato
SABA*HI300 85 ( 19) 255 (56) 1= no telaio, assemblato
SABR*SI300 440 (97) 1260 (277) 2= con telaio, non assemblato
SABR*LI300 460 (101) 1395 (307) 3= con telaio, assemblato
SABR*HI300 47.5 (105) 202.5 (446) 4= Con telaio assemblato + ingresso vapore 40 mm + staffa
SATA*SI300 100 ( 22) 23.0(51) per il fissaggio in UTA L =125 mm
gﬁﬁ:l&:ggg 182 E gi ggg E gg 5= Con telaio assemblato + ingresso vapore 80 mm + staffa
SATR*SI1300 550 (121) 1370 (301) peril fissaggio in UTA L =125 mm A
SATR*LI300 565 (124) 150.0 (330) 6= Con telaio assemblato + ingresso vapore 80 mm e kit
SATR*H300 585 (129) 2135 (470) collettore 2X1 + staffa per il fissaggio in UTA L =125 mm
Tab. 12 7= Con telaio assemblato + ingresso vapore 80 mm e kit
o collettore 4X1 + staffa per il fissaggio in UTA L = 125 mm
S= Kit sismico
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Scarico: U= 34 Maschio NPT (US e Canada)
0= 3 Maschio Gas (tutti i mercati esclusi US e Canada)
Nota: I modelli SAB**M*3*0 portano scarico condensa /4 10
mm liscio su flangia ingresso

o I- =

Tab. 1.b

Per ulteriori quote e misure relative al distributore, come la posizione
degli scarichi ecc, si veda il manuale “Specifiche tecniche” Si vedano
le altre sezioni di questo manuale per i dettagli sugli altri componenti
del sistema ultimateSAM, come ad esempio le valvole, gli scaricatori di
condensa, ecc.

Nota: alcuni modelli/versioni sono specifici per alcuni mercati,
non sono quindi disponibili in alcuni paesi. Chiedere la
disponibilita alla rete vendita CAREL.

1.2.2 Dimensioni e pesi del distributore SAO
(Single-pipe)

A (7

wyn

oG
Fig. 1.c

Il sistema di identificazione per il distributore & mostrato in tabella 1.d. La
tabella fornisce le larghezze (quota“X”") e le altezze (quota"Y”).

sAlo [ x| x| *]o]*]|o
1T [ 2] 31 4567 1819 Tab. 1.c
1 Prefisso
2 |tipo 0 Single-pipe (lancia singola)
3 Larghezza Codice |Quota”“X"[mm (in)]
A A =503mm (19.7in)
B B =655 mm (25.7in)
C C=807mm (31.7in)
D D =959 mm (37.7in)
E E=1111mm (43.7in)
F F=1263 mm (49.7in)
G G=1415mm (55.7in)
H H=1567 mm (61.7in)
| 1=1719 mm (67.7in)
J J=1871 mm (73.7in)
K K= 2023 mm (79.7in)
L L=2175mm (85.7in)
Z Z =427 mm (16.8in) per SAQ******* SMAL
4 |selezione singola Codice |Quota”Y”[mm (in)]
lancia mm (in) A A= lancia singola 160mm (6.3in)
5 |Tipodilancia L =45 (1.75) OD
(diametro) mm (in)
6 |Isolamento | | = Lance isolate con ugelli
7  |Telaio 0 0 = no telaio, non assemblato
8 |Scarico U U="1%"Maschio NPT
0 0= """ Maschio Gas

Tab. 1.d

Per ulteriori quote e misure relative al distributore si veda il manuale,
“Specifiche tecniche! Si vedano le altre sezioni di questo manuale per i
dettagli sugli altri componenti del sistema ultimateSAM.
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1.3 Apertura dellimballo

+ Assicurarsi che limballo sia intatto e, se il caso, comunicare
immediatamente per iscritto al trasportatore ogni danneggiamento
imputabile a incuria nel trasporto.

« Aprire I'imballo e verificarne il contenuto. Se I'umidificatore e fornito
disassemblato, assicurarsi di individuare tutti i componenti.

« Trasportare I'umidificatore sul sito di installazione prima di disfarsi
dellimballo. Per alcune applicazioni, potrebbe essere necessario
assemblare I'unita direttamente all'interno della condotta.

NOTA: LEGGERE LE PROSSIME SEZIONI PER IL
POSIZIONAMENTO E IL MONTAGGIO PRIMA DI PROCEDERE
CON L'ASSEMBLAGGIO.

1.4 Assemblaggio del telaio,

1.4.1 Assemblaggio del telaio, versioni SAB/SAT

| distributori ultimateSAM in versione SA*****2¥* sono forniti con un

telaio da assemblare, che consiste dei seguenti componenti:

- N. 2 supporti inferiori (a) (Nel caso in cui si debba installare un
sifone di scarico allinterno della condotta sotto al collettore
inferiore, i supporti opzionali potrebbero essere necessari)

- N.2 Spalle laterali (c)

- N. 4 Staffe angolari (d) per sistemi ad alimentazione inferiore

- N.1Traversa superiore (e) per sistemi ad alimentazione inferiore

- N. 2 Supporti superiori (a) per sistemi ad alimentazione superiore

- Elementi di fissaggio (viti M6x10 con rondelle piane ed elastiche).

Assemblare (senza serrare le viti) | componenti come descritto nei passi

successivi, utilizzando gli elementi di fissaggio forniti:

a. Awvitare i supporti inferiori (a) al collettore inferiore (b). La scelta dei
supporti dipende dallo spazio necessario per il posizionamento della
linea di scarico e del sifone.

- Nel caso si utilizzi un raccordo a 90° sul collettore inferiore,
impiegare i fori di fissaggio per | a “posizione standard” (Fig.1.c).
Questa corrisponde all'altezza dei distributori assemblati in
fabbrica (come mostrato nella figura in copertina);

- Se la linea di scarico esce attraverso un‘apertura nella condotta
(senza curve e/o sifoni allinterno), impiegare i fori di fissaggio
che realizzano la distanza min. del distributore dal fondo condotta
(“‘minimized position”);

- Seilsifone discarico e installato all'interno della condotta, utilizzare
i supporti opzionali (SAKS010000) per garantire uno spazio libero
finoa 386mm (15"). (Fig.1.d)

. Avvitare le spalle laterali (c) ai supporti inferiori (a);

¢. Nel caso di sistemi ad alimentazione inferiore, [SAB****2*¥], inserire
gli anelli di ritenuta nella traversa superiore. Avvitare le staffe angolari
alle spalle laterali. Avvitare la traversa superiore alle staffe angolari
(Fig.1.e);

d. Nel caso di sistemi ad alimentazione superiore [SAT****2**] ayvitare
il collettore superiore (f) e i supporti superiori (a) alle spalle laterali
(Fig.1f).

« Serrare le viti con una coppia di 7-8 Nm torque (5-6 ft Ib), assicurandosi
che | componenti siano assemblati in squadra;

&

82.5 mm
(3.251in)

37.5mm

Supporto per . (1.48in)

altezza minima

Supporto in
posizione standard

Fig. 1.d
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Fig. 1.

1.4.2 Assemblaggio versioni SAO (single-pipe)

Fig. 1.h

Fig. 1

NOTA: | distributori SABSRM*3*0, SABTRM*3*0, SABURM*3*0,
SABVRM*3*0, SABWRM*3*0, SABSSM*3*0, SABTSM*3*0 sono
sprovvisti di telaio.

1.5 Inserimento e fissaggio lance

| distributori ultimateSAM in versione SAQ0******* sono forniti con un
telaio da assemblare, che consiste dei seguenti componenti:

« collettore comprensivo di flangia di appoggio;

- lancig;

+ guarnizione flangia;

« o-ring lancia;

+ elementi di fissaggio (viti).

Per l'assemblaggio del distributore SAQ seguire i passi elencati

successivamente:

a. inserire la lancia nel foro del collettore e far combaciare i fori della
flangia con quelli del collettore.

b. Fissare la flangia al collettore serrando le viti a 7-8 Nm (5-6 ft Ib).
Utilizzare gli elementi di fissaggio forniti. Prima dell'assemblaggio,
assicurarsi che '0O-ring sia in posizione corretta fra la flangia e il
collettore.

c. Togliere le fascette plastiche dell'isolamento della lancia (necessarie
solo per il trasporto).

Per un distributore ad alimentazione inferiore:

a. inclinare la lancia, inserendola nell'anello di ritenuta montato sulla
traversa superiore (Fig.1.J);

b. farscorrere la lancia verso l'alto finché l'estremita inferiore della stessa
non possa essere inserita nel foro del collettore inferiore;

c. fissare la flangia al collettore inferiore serrando le vitia 7-8 Nm (5-6
ft Ib). Utilizzare gli elementi di fissaggio forniti. Prima del serraggio,
assicurarsi che I'O-ring sia in posizione corretta fra la flangia e il
collettore (Fig.1.K);

d. continuare fino al montaggio di tutte le lance.

P
a

.

H

1 Q

.

2 Q

o

I
%
Fig. 1k Fig. 1.

« Per un distributore ad alimentazione superiore:

a. verificare che l'o-ring sia posizionato correttamente sopra la flangia
superiore;

b. inclinare la lancia, inserendola nella guarnizione inferiore montata sul
collettore inferiore (Fig.1.l). Nota: se necessario utilizzare dell'acqua
per facilitare I'inserimento delle lance;

c. farscorrere la lancia verso il basso, finché l'estremita superiore della
stessa non possa essere inserita nel foro del collettore superiore;

d. prima del serraggio, assicurarsi che 1'O-ring sia in posizione corretta
fra la flangia e il collettore (Fig.1.m);

e. fissare la flangia al collettore superiore serrando le vitia 7-8 Nm
(5-6 ft Ib). Utilizzare gli elementi di fissaggio forniti;

OO

f. continuare fino al montaggio di tutte le lance.
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Fig. .m

Fig. 1.n

Nota: | distributori SABSRM*3*0, SABTRM*3*0, SABURM*3*0,
SABVRM*3*0, SABWRM*3*0, SABSSM*3*0, SABTSM*3*0 sono
forniti gia assemblati.

1.6 Posizionamento

+ Determinare la posizione ottimale del distributore ultimateSAM in
condotta (Fig.1.0). La maggior parte dei problemi di assorbimento
vapore sono infatti dovuti ad un errato posizionamento.

+ Verificare che la distanza fra distributore e componenti montati in
condotta a valle diesso non sia inferiore alla lunghezza di assorbimento
del distributore. Fare riferimento alla guida tecnica per la valutazione
delle lunghezze di assorbimento del distributore ultimateSAM.

CAREL

- Esaminare tutti gli accessori da installare assieme al distributore, questi
possono influenzare il posizionamento e il montaggio del distributore
stesso , in particolare per le connessioni alle linee di alimentazione e
di drenaggio condensa. Per ulteriori informazioni sugli accessori, si
vedano le sezioni specifiche di questo manuale.

« Prima di montare il distributore in condotta, consultare le sezioni del
manuale relative alle connessioni di alimentazione e scarico, poiché
queste potrebbero richiedere un‘apertura nelle pareti della condotta.

Possibili posizionamenti del distributore:

a. OTTIMALE: Sufficientemente lontano dal ventilatore per evitare
turbolenze. Mantenere un‘adeguata lunghezza libera per
I'assorbimento..

b. BUONO: a condizione che vi sia una distanza sufficiente fra
distributore e ventilatore per una corretta evaporazione.

C. ACCETTABILE: a condizione che vi sia una distanza sufficiente fra
distributore e batteria diriscaldamento per una corretta evaporazione
(in particolare nel caso di batterie elettriche).

d. SCARSO: accettabile solo se la batteria di raffreddamento & inattiva
durante I'umidificazione. Se la batteria di raffreddamento ¢ attiva,
questa causa un effetto indesiderato di deumidificazione.

e. SCARSO: come C e D, inoltre l'aria potrebbe essere molto fredda,
con conseguente aumento della lunghezza di assorbimento o
formazione di condensa.

f. SCARSO: come C, D, & E; | filtri potrebbero inoltre bagnarsi, creando
quindi le condizioni per una pericolosa proliferazione batterica.

g. SCARSO: funziona solo se il sistema e al 100% di ricircolo aria.

G
{ Aria di espulsione ﬂ Aria diripresa
K
sonda di umidita o
‘ 3m (10) Tip.
F E D B A
Aria esterna ) E g Q i
Y I
9] ’ ol ¥
Sensore temperatura aria esterna T \-/ sonda di
Filtro Batteria di Ventilatore umidita limited

raffreddamento

Batteria di pre-riscaldo

Batteria di post-riscaldo

Rilevatore di flusso

Zona di assorbimento vapore

1.7 Montaggio

Prima di montare il distributore in condotta, assicurarsi di aver letto le
indicazioni sul suo posizionamento date in questo manuale (Vedi sez.
1.6.). Verificare che la resistenza strutturale della condotta sia sufficiente
a sopportare il peso del distributore, in particolare considerare le zone
dove questo viene fissato. Prevedere i rinforzi appropriati se necessario. Le
tabelle pesi sono disponibili alla sezione 9.1 di questo manuale. Centrare
al meglio possibile il distributore all'interno della condotta.
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1.7.1 Montag_gio modelli SAB/SAT + Realizzare le ulteriori aperture per ingresso vapore e scarico condensa,
secondo necessita.

+ Se possibile, utilizzare degli spessori sul lato dellingresso vapore in
modo da creare un'inclinazione che favorisca lo scarico della condensa.
Siraccomanda una pendenza del 1% (~1 cm per metro).

« Fissare I supporti inferiori alla condotta.

« Fissare le estremita superiori delle spalle laterali alle pareti della
condotta.

« Se possibile, mascherare la sezione della condotta in modo che il flusso
d'aria sia diretto il piti possibile attraverso le lance. (Fig.1.r)

Montaggio ultimateSAM small
a. installazione di ultimateSAM small allinterno di una condotta:

NON APPLICABILE PER IL MERCATO NORD AMERICANO

Fig. 1.p

SOLO PER IL MERCATO NORD AMERIANO

Fig. 1.9

heaterSteam

Fig. 1.t

b. scarico condensa e ingresso vapore per ultimateSAM small:

Mascherare

Fig. 1.r

Nota: I'adattatore di ingresso, la valvola di regolazione, I'attuatore,

lo scaricatore di condensa e il filtro mostrati sopra sono disponibili
opzionalmente. | sifoni di scarico non fanno parte del sistema
ultimateSAM.

Ingresso vapore

« Fissare al distributore ogni connessione di ingresso e/o scarico o
che debba attraversare la parete della condotta. (Fig.1.p) Si veda la Scarico condensa
sezione 2 per le connessioni ingresso vapore. Si veda la sezione 3 per le Fig. T.u
connessioni di scarico condensa.
+ Salvoil caso in cui il distributore non venga assemblato all'interno della
condotta, realizzare un'apertura nella parete della condotta stessa,
attraverso la quale introdurre il distributore. Quest'apertura puo essere
praticata sia lateralmente che inferiormente, a seconda dell’accessibilita.
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Come fissare ultimateSAM small nella AHU/condotta

Quote ultimateSAM small per applicazione atmosferica
LultimateSAM small viene fornito con connessione vapore e scarico
condensa. Nel caso di applicazione atmosferica (con umidificatore)
l'ingresso vapore ¢ liscio e di diametro 40mm.

5080

40,00
o

44,00
6,00
38,00

62,00

#1000

40,00

Fig. T.w

Quote ultimateSAM small per applicazione vapore in
pressione

L'ultimateSAM small viene fornito con connessione vapore e scarico
condensa. Nel caso vapore in pressione lingresso vapore e con
connessione tipo GAS o tipo NPT a seconda del mercato di riferimento.

3800

(3315 mm)
16
1" NPT
@]
—_
44,00
6,00

$10,00

Fig. 1.x
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Montaggio versioni SAO (single-pipe)

Fig. 1.y

Installazione con collettore esterno alla condotta

Fig. 1.z

Segquire i passi installativi descritti sotto:

1. assemblare il distributore di vapore SAO (vedere paragrafo 1.4.2
Assemblaggio del telaio, versioni SAQ);

applicare la dima di foratura alla condotta dove si installera il
distributore di vapore;

realizzare i fori richiesti;

inserire la guarnizione e appoggiarla alla flangia di appoggio;
inserire le viti di fissaggio per bloccare la flangia di appoggio;
inserire la lancia nel foro da 100mm realizzato nella condotta;

fissare le viti della flangia di appoggio serrando le viti a 7-8Nm (5-6ft),
utilizzando gli elementi di fissaggio forniti;

8. Se necessario fissare I'estremita della lancia.

N

NOoO WA W

Vedere a fine manuale “Procedura diinstallazione SAO - collettore esterno
UTA - con kit copertura parete UTA"per i dettagli.
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Installazione interna alla centrale di trattamento aria

Seguire i passi installativi descritti sotto: H
« assemblare il distributore di vapore SAQ (vedere paragrafo 1.4 [

assemblaggio del telaio SAQ); L E
« predisporre i supporti opportunamente dimensionati e distanziati al

fine di eseguire il fissaggio della flangia di appoggio e dell'estremita
della lancia (supporti non forniti);
Se necessario fissare l'estremita della lancia.

[ =7

f =

Portata effettiva singola lancia < 50kg/h (110lb/h)
H=150mm (5.9in) L=160mm (6.3in)

Minima altezza AHU: 460mm (18.1in)

Portata effettiva singola lancia > 50kg/h (110lb/h)
H=200mm (7.9in) L=200mm (7.9in)

Minima altezza: AHU 600mm (23.6in)

Fig. 1.aa

1.7.2 Distanze minime da rispettare SAO

(single-pipe) 1o ,%i _

Per una corretta installazione del distributore SAO devono essere

rispettate alcune distanze minime. H =]
i Kit SAKD0S1000:
[ S I (distanza centrale 235mm(9.3in))
IH: Portata effettiva singola lancia < 50kg/h (110lb/h)
H H=150mm (5.9in) L=160mm (6.3in)
Minima altezza AHU: 535mm (21.1in)

Portata effettiva singola lancia > 50kg/h (110lb/h)
Portata effettiva singola lancia < 50kg/h (110Ib/h) -> H=150mm (5.9in) H=200mm (7.9in) L=200mm (7.9in)

Minima altezza AHU: 300mm (11.8in) Minima altezza AHU: 635mm (25.0in)
Portata effettiva singola lancia > 50kg/h (110lb/h) -> H=200mm (7.9in)
Minima altezza AHU: 400mm (15.8in)

Kit SAKD0S2000:

(distanza centrale 420mm(16.5in))

. Portata effettiva singola lancia < 50kg/h (110lb/h)
H H=150mm (5.9in) L=420mm (16.5in)

1 D; o Minima altezza AHU: 720mm (28.3in)

Portata effettiva singola lancia > 50kg/h (110lb/h)
H=200mm (7.9in) L=420mm (16.5in)

Minima altezza AHU: 820mm (32.3in)

Portata effettiva singola lancia < 50kg/h (110lb/h)
H=150mm (5.9in) L=250mm (9.8in)

Minima altezza AHU: 400mm (15.8in)

Portata effettiva singola lancia > 50kg/h (110lb/h)
H=150mm (5.9in) L=250mm (9.8in)

Minima altezza: AHU 450mm (17.7in)
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Kit SAKD0S2000:

(distanza centrale 420mm(16.5in))

Portata effettiva singola lancia < 50kg/h (110lb/h)
H=150mm (5.9in) L=420mm (16.5in)

Minima altezza: 820mm (32.3in)

Portata effettiva singola lancia > 50kg/h (110lb/h)
H=200mm (7.9in) L=420mm (16.5in)

Minima altezza: 870mm (34.3in)

Per portate di vapore inferiori o uguali a 50kg/h (per singola lancia):
H=150 mm; U=160 mm;

Per portate di vapore a partire da 50kg/h (escluso) (per singola lancia):
H =200 mm; U =200 mm.

Lasciare almeno 25mm (1") di spazio libero tra il dispositivo e la parete
della condotta.

1.8 Portata di vapore delle lance

Le lance che compongono l'ultimateSAM sono di due diversi diametri.
Nella configurazione di tipo “S” (6° digit del codice ultimateSAM) le
lance hanno diametro di 35mm (1.37"), per aumentare la portata della
singola lancia si ha anche la configurazione di tipo “L" (6° digit del codice
ultimateSAM) in cui la lance hanno diametro 45mm (1.77").

1.8.1 Portata di vapore, versioni SAB/SAT

Per l'ultimateSAM multi-lancia (SAB/SAT) la portata massima di
vapore per ciascuna lancia e dipendente anche dalla configurazione
dell'ultimateSAM stesso. Infatti con alimentazione dall'alto la portata
delle lance incrementa in quanto il flusso della condensa € in fase con
la direzione di drenaggio. Vengono riportate di sequito le portate per le
due versioni:

Configurazione lancia

Diametro @ lancia

Portata massima singola lancia nella
configurazione ultimateSAM SAB*
Portata massima singola lancia nella
configurazione ultimateSAM SAT*

Tipo“s”
35mm (1.377)
10 kg/h (22 Tbs/hn)

Tipo“L”
45mm (1.77")
16,7 kg/h (37 lbs/hr)

30 kg/h (66 Ibs/hr) 50 kg/h (110 Ibs/hr)

Tab. 1.e

Configurazione lancia
Diametro @ lancia

Portata massima singola
lancia nella configurazione
ultimateSAM SAB* (Small)

Tipo "M"
45 mm (1,77") - 8 ugelli
7,5 ka/h (16,5 Ibs/hr)

Tipo "M"
45 mm (1,77") - 16 ugelli
15 kg/h (33 Ibs/hr)

Tab. 1.f
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1.8.2  Portata di vapore, versioni SAO (single-pipe)

Nel caso di ultimateSAM SAQ (single-pipe) la portata della lancia dipende
dall'applicazione che si deve realizzare. Con pressione atmosferica,
ovvero quando il distributore & alimentato da un umidificatore a
vapore, si devono considerare 50 kg/h (110 lbs/hr) come massima
portata di vapore (massimo 20 kg/h (44 Ibs/hr) per i codici SAOAA*****
e SAOBA****¥) Questo limite fisico & dato dalla contropressione che si
genererebbe nell'umidificatore a vapore posto a monte del distributore
ultimateSAM SAQ.

Nel caso in cui la linea vapore in ingresso sia in pressione (pressione
superiore a 0 bar: 0,1..4bar (1.45-58 psi) il carico massimo ammissibile
per ciascuna lancia, aumenta all'aumentare della lunghezza della lancia
stessa dell'SAQ (vedere tabella sottostante per le portate).

Tabella portate vapore per ultimateSAM nelle versioni SAO:

codice Lunghezza Portata max Portata max Minima
lancia mm di vapore con divapore con | larghezza
(inches) pressione vapore in della
atmosferica pressione condotta
(SAO0 alimentato 0,1..4bar mm (inches)
da un umidif. (1.45-58 psi)
avapore) kg/h (Ibs/hr)

kg/h (Ibs/hr)
SAOAALIO*O 358 (14.1) 20 (44) 20 (44) 383 (15.1)
SAOBALIO*O 510 (20.1) 20 (44) 30 (66) 535(1.1)
SAOCALIO*0 662 (26.1) 50(110) 50(110) 687 (27.0)
SAODALIO*0 4(32.0) 50(110) 60 (132) 839 (33.0)
SAQEALIO*0 966 (38.0) 50 (110) 70 (154) 991 (39.0)
SAOFALIO*0 1118 (44.0) 50(110) 80 (176) 1143 (45.0)
SAOGALIO*0 1270 (50.0) 50 (110) 90 (198) 1295 (51.0)
SAOHALIO*0 1422 (56.0) 50(110) 100 (220) 1447 (57.0)
SAQIALIO*0 1574 (62.0) 50(110) 110 (242) 1599 (63.0)
SAQJALIO*0 1726 (68.0) 50(110) 120 (264) 1751 (68.9)
SAOKALIO*O 1878 (73.9) 50(110) 130 (286) 1903 (74.9)
SAOLALIO*0 2030 (79.9) 50(110) 140 (308) 2055 (80.9)

Tab. 1.9
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2. CONNESSIONI INGRESSO VAPORE

2.1 Adattatori ingresso vapore

2.1.1 Adattatori ingresso vapore (SAKI*#**#**¥)

La serie di possibili connessioni di ingresso vapore per il distributore
ultimateSAM e mostrata in Figura 2.a. La scelta include:

Fig.2.a

« Per distributori alimentati a pressione atmosferica:
- Adattatori8in 1,4in 1 e2in 1 per tubi da 40mm (1.6");
- Connessione per tubo in gomma da 80 mm (3 1/8").
« Perdistributori alimentati con vapore in pressione:
- Connessioni filettate dritte 0 a gomito (taglie da 1', 12", 2, and 212").
+ Prolunga da150mm (6") (se necessaria per attraversare la parete della
condotta).

| codici per | kit ingresso vapore sono indicati in tabella 2.a. Ogni kit
include:

« Adattatore di ingresso vapore;

+ guarnizione;

+ elementi di fissaggio.

SAKI , x; XX, X, X 0
D 00 066

Descrizione

E = Gomito filetto maschio
P =Tubo filetto maschio
T =Tubo liscio

X =Prolunga

40 =40mm

44 =1"

64=11%"

80 =80mm

84=2"

94 =2"

1 = Singolo

2 =Doppio

4 = Quadruplo

8 =8Ingressi

U = North America
0=Altri

e

6] Taglia:

©) Ingressi:

Mercati:

Tab. 2.

Per le applicazioni che richiedano una prolunga per l'ingresso vapore,
e disponibile un apposito adattatore della lunghezza di 150 mm (6")
(SAKIX80100). Questo presenta le stesse flange di connessione ad
entrambe le estremita.

Le specifiche riguardo le connessioni di ingresso contenute in tabella 2.b.
per le dimensioni e i pesi degli adattatori, si veda il manuale”Specifiche
tecniche’”.

15

Connessioni ingresso vapore

Tipo mercati
****P***O* " ****T***O* ****P***U* ****E***U*

"SAKI*401*0 n/a per tubo di 40 mm n/a n/a
SAKI*402*0

SAKI*404*0"

SAKI*441*0 | G Maschio n/a NPT Maschio | NPT Femmina'
SAKI*641*0 | G Maschio n/a n/a n/a
SAKI*801*0 n/a per tubo di 80 mm? n/a n/a
SAKI*841*0 | G Maschio n/a NPT Maschio | NPT Femmina'
SAKI*941*0 | G Maschio n/a n/a n/a

Tab. 2.b

Il SAKIE¥**U* consiste di un SAKIP***U* con un raccordo a gomito
“femmina-femmina”

7l tubo in gomma da 80mm pud essere calzato sul diametro esterno di
untuboda 3"

2.1.2 Adattatori ingresso vapore per SAO

(single-pipe)
['ultimateSAM SAQ e dotato diingresso vapore con diametro 172" di tipo GAS
o 1% "tipo NPT (mercato Americano). Quindi nel caso di alimentazione con
vapore in pressione non e necessario I'utilizzo di adattatori, sara sufficiente
collegare lingresso vapore del collettore con un tubo GAS da 12" (1 2"
NPT).

Nel caso in cui si utilizzi il distributore alimentato con vapore a pressione
atmosferica, & disponibile un adattatore in acciaio inox da installare
direttamente allingresso del collettore. Questo adattatore prevede
la filettatura (femmina) di tipo GAS o NPT. l'adattatore garantisce le
connessioni con tubiin gomma da 40 mm; prevedere il fissaggio del tubo
all'adattatore per esempio usando una fascetta.

I codici per i kit ingresso vapore sono indicati in tabella 2.a.

SAKL 964 L

Pos. Significato Opzione Descrizione
® tipo 0 per SAQ*
®-@ dimensione 48 1"NPT
2"NPT
64 11/2
numero di ingressi 1 Singolo
©) Mercato: U North America (NPT)
0 Altri (GAS)
() Libero: 0

Tab. 2.

GAS 1%
(NPT 1')

Per le dimensioni e i pesi degli adattatori, si veda il manuale’Specifiche
tecniche”

2.1.3 Adattatori ingresso vapore

Le versioni “Small” di USAM sono provviste di ingresso vapore lisci
@ 40 mm (applicazione atmosferica), 1'G filettato / 1" NPT filettato
(applicazione in pressione).

Tuttii modelli per applicazione atmosferica sono forniti con kit adattatore
30/40 mm (comprensivo di fascette stringitubo metalliche e spezzone
tubo vapore @ 40 mm).

Modelli USAM  Small: SABSRM*3*0, SABTRM*3*0, SABURM*3*0,
SABVRM*3*0, SABWRM*3*0, SABSSM*3*0, SABTSM*3*0
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2.2 Installazione degli Adattatori di ingresso | codici dei kit indicati in tabella 2.e includono:
« guarnizione (1);
- flangia (2);
« adattatore (6);
+ tubo (3,5);
« giunto (4);

e &

—

— <

8 53
o To o =P\

o

Fig. 2.b

+ Sesiinstalla una prolunga di ingresso:
a. Posizionare la guarnizione sulla flangia di ingresso del collettore; Fig. 2.c
b. Fissare la prolunga serrando le viti a 7-8 Nm (5-6 ft Ib), utilizzando

; A ; it ; / ; Codice Descrizione NOTE
gll elementi di ﬁssagglo forniti, nel kit contenente ladattatore SAKIC64A00 |Kit Connessione Valvola ultimateSAM (Dn15-1"1/2) usato anche
ingresso da collegare alla prolunga. SAKIC64B00 [Kit Connessione Valvola ultimateSAM (Dn20-1"1/2)  |con gli SA0*
+ Posizionare la guarnizione sulla flangia di ingresso del collettore o della SAKIC64C00 [Kit Connessione Valvola ultimateSAM (Dn25 - 1" 1/2)
prolunga, SAKIC64D00 |Kit Connessione Valvola ultimateSAM (Dn32 - 1"1/2)
SAKIC64EQQ |Kit Connessione Valvola ultimateSAM (Dn40 - 1"1/2)

+ Fissare I'adattatore serrando le viti a 7-8 Nm (5-6 ft Ib), utilizzando SAKIC64F00 [Kit Connessione Valvola ultimateSAM (Dn50 17 172)

gli elementi di fissaggio forniti. (Fig.2.b) se si collega |'adattatore alla SAKIC84B00 |Kit Connessione Valvola Ultimatesarmn (Dn20 - 2')
prolunga, usare gli elementi di fissaggio inclusi nel kit prolunga per SAKIC94C00 [Kit Connessione Valvola Ultimatesam (Dn25 - 2"1/2)
. SAKIC94D00 |Kit Connessione Valvola Ultimatesam (Dn32-2"1/2)
C,O”egare“ adatt,atore' lterioni inf ioni sull . SAKIC94E00 |Kit Connessione Valvola Ultimatesam (Dn40 -2"1/2)
* Si veda la sezione 4 per ulteriori informazioni sulla connessione SAKIC94F00 |[Kit Connessione Valvola Ultimatesam (Dn50 - 2"1/2)

dell'alimentazione vapore al distributore. SAKIC94G00 [Kit Connessione Valvola Ultimatesam (Dné5 - 2" 1/2)

Tab. 2.
La distanza minima da rispettare per una corretta connessione
all'interno dell’/AHU & D= 100 mm (3.93in) ( fig.2.d)
2.3 Connessione diingresso del vapore

tra ultimateSAM e flangia della valvola

Per I'ultimateSAM sono previsti dei kit di connessione tra I'ingresso del
vapore del distributore e la flangia della valvola.

Questi kit variano a seconda della connessione dell'ingresso vapore
del distributore e della DN delle valvole.

SAKIC x x; %X 0

Family prefix
Pos.  [Significato Opz. Descrizione
O Tipo connessione 64 1.1/2"
84 2"
94 2 1/2"
@ Diametro nominale A DN 15
B DN 20
C DN 25
D DN 32
E DN 40
F DN 50
G DN 65
©) Mercato U North America
0 Altro
Tab. 2.d

Questi kit sono di acciaio inox AlSI 316

Fig. 2.d

Il tubo x e utilizzato per eseguire il passaggio dal pannello isolante
dell'UTA.

“ultimateSAM - user”+0300070IE - rel. 1.1 - 10.12.2020 16



CAREL

3. CONNESSIONI SCARICO CONDENSA

3.1 Installazione di un sifone sulla linea di

scarico condensa

E necessario installare un sifone sulla linea di scarico collegata alla
connessione da 3" posizionata sul fondo di ogni collettore. Questa
ha un filetto maschio 3" NPT per il mercato nordamericano e %" Gas
per gli altri mercati (nel caso dell'SAO single-pipe: 2" GAS o 2" NPT).
Considerati | valori di pressione allinterno del collettore, un sifone e
generalmente sufficiente per il drenaggio del condensato. Gli elementi
per la realizzazione del sifone(come in Fig.3.a) non fanno parte del
sistema ultimateSAM.

Nel caso di utilizzo di un sifone, la sua altezza dovrebbe essere tale da
creare una colonna d'acqua di almeno 50 mm (500 Pa) superiore alla
pressione statica allinterno del collettore, (Fare riferimento alla guida
tecnica per ulteriori informazioni sulla pressione statica nel collettore e
sulla sua valutazione). Un‘altezza del sifone di 150 mm (6") sia adeguata
per gran parte delle applicazioni dove il sifone scarica in una vasca di
raccolta allinterno della condotta; si rinvia tuttavia alla guida tecnica peri
dettagli sulla contropressione generata dal distributore installato.

Nota: si verifichi la normativa locale riguardo la minima altezza del
sifone.

Modelli SAB/SAT

Altezza

r_sifone

Modelli SAO

Altezza

/_si'ﬁ)ne

Nota: Le connessioni e il tubo di scarico condensa mostrati in
Fig.3.a e 3.b non fanno parte del sistema ultimateSAM.

Se il sifone scarica all'esterno della condotta come mostrato in Fig. 3.2,
I'altezza dello stesso deve tenere conto (in aggiunta) della pressione
statica in condotta. Si verifichi la normative locale riguardo la minima
altezza del sifone. Se, per limitazioni di spazio, non fosse possibile realizzare
un‘altezza sufficiente del sifone, si consideri I'utilizzo di un diverso sistema
di drenaggio della condensa, come uno scaricatore a galleggiante (vedi
in precedenza), o in alternativa, si valuti una diversa configurazione del
distributore che riduca la contropressione.

3.2 Kitfiltro, separatore e scaricatore di
condensa per distributori alimentati con
vapore in pressione

Per le applicazioni nelle quali I'ultimateSAM & alimentato con vapore
pressurizzato, € necessario installare un filtro ed uno scaricatore
di condensa sulla linea di alimentazione, a monte della valvola di
regolazione. Questi elementi sono disponibili come accessori (Fig.3.b-c).

@

@ Attuatore

® Valvola

@ FiltroaY

@ Scaricatore di condensa

Il sistema di identificazione per filtri, separatori e scaricatori di condensa
€ mostrato in tabella 3.a.

Nota: non tutte le possibili combinazioni indicate in tabella sono
disponibili.
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Una lista completa dei kit disponibili e delle loro caratteristiche e fornita
nella tabella 3.a.

LKL

® Prefisso
® Materiale F=  Ferro
S=__ Inox
@ Tipo S=  Separatore di condensa
T= _ Kitfiltro + scaricatore
@ Taglia 15= DN 15 flangiato
20= DN 20 flangiato
25= DN 25 flangiato
32= DN 32 flangiato
40= DN 40 flangiato
44= " 1"tubo filettato
50= DN 50 flangiato
65= DN 65 flangiato
84=__ 2"tubo filettato
® |Mercato = North America
= Altri
@ —— —

Tab.3.a

La tabella 3.b fornisce una lista completa di tutti i filtri, separatori
e scaricatori di condensa disponibili per I'uso con il distributore
ultimateSAM. La tabella indica inoltre per ognuno degli accessori le
dimensioni e il tipo di connessione.

Connessioni ingresso/scarico

Materiale, tipo, mercato
****FS**O*
SAKT**15*0 Flangiato DN 15 n/a n/a
SAKT**20*0 Flangiato DN 20 n/a n/a
SAKT**25*0 Flangiato DN 25 n/a n/a
SAKT**32*0 Flangiato DN 32 n/a n/a
SAKT**40*0 Flangiato DN 40 n/a n/a
SAKT**44*Q n/a 1"NPT Femmina 1"NPT Femmina
SAKT**50*0 Flangiato DN 50 n/a n/a
SAKT**65*0 Flangiato DN 65 n/a n/a
SAKT**84*0 n/a 2"NPT Femmina 2"NPT Femmina

Tab.3.b

Prima di installare un kit filtro-scaricatore di condensa flangiato,
assicurarsi che la flangia sia della stessa dimensione di quella della
valvola di regolazione. Nel caso di installazione di un kit con connessioni
filettate, assicurarsi che sia correttamente dimensionato per la valvola di
regolazione (fare riferimento alla guida tecnica per maggiori dettagli).

La tabella 3.c elenca gli articoli e le quantita di adattatori filettati inclusi
nei relativi kit filtro e separatore di condensa a connessioni filettate. | kit
filtro-separatore a connessioni flangiate sono pienamente integrati. Vedi
figura 3.c e paragrafo 9, figura 9.x (kit scaricatore, filtro e separatore) per
maggiori dettagli.

Articoli per SAKT*T**U0

Item (NPT) SAKT*T44*0 SAKT*T84*0
Y-type stainer 1017 107
F&T trap 13" 134"
Bushing F-M (size) 1 (3"x1") 1 (3"x2")
Elbow F-M (size) 134" 1 (34"
Elbow F-F (size) 101" 12"
Nipple M-M (size) 2 (34"x6") 2 (3"x6")
1(1"x3") 1(2"x3")
1(1"x6") 1(2"x6")
Tee F-F-F (size) 101 12"
Union F-F (size) 1 (34"x34") 1 (34"x34")
Tab.3.c
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3.3 Drenaggio sulla linea di ingresso per
distributori alimentati con vapore a

pressione atmosferica

Nel caso in cui l'ultimateSAM sia connesso direttamente ad un
umidificatore (Fig.3.e e Fig. 3f), lo scaricatore di condensa pud non
essere necessario, se l'istallazione permette al condensato che si forma
all'interno della tubazione di rifluire verso I'umidificatore. Nel caso in
cui questo non sia possibile, & necessario prevedere uno scaricatore
anche per i sistemi connessi a un umidificatore, per evitare l'ingresso di
condensa nel distributore.

Fig.3.e

20° min.i :

—57

B S S S SRS RSN~ Y

[

Fig. 3.f

Nota: gli Adattatorie | tubivapore sono disponibili opzionalmente.
| sifoni di scarico non fanno parte del sistema ultimateSAM.



CAREL

3.4 Modalita di scarico condensa per Al fine di ottenere un unico punto di scarico della condensa, e possibile
. . . . . utilizzare il kit SAKCOSTO00 (fig.3.i). Il kit permette di collegare lo scarico
SAO (S|ng|e'plpe) (op2|°nall venduti condensa del collettore al tubo di scarico condensa della lancia (fig.3.k)
separatamente)

La versione lancia singola SAO prevede due scarichi condensa: la prima
sul collettore d'ingresso vapore 1/2" (GAS o NPT) e la seconda al termine
della lancia 3/8" (GAS o NPT).

Nella fig.3.g & rappresentata la connessione tipica utilizzando due sifoni
di scarico condensa.

il

i

TN

Fig. 3.

E'disponibile (opzionalmente) il tubo di scarico condensa utilizzato per il
drenaggio fuori dall'UTA/condotta (fig. 3.h) Fig.3.i

Per la sua installazione provvedere alla realizzazione del foro nella
condotta come indicato dalla dima di foratura. Il diametro esterno del
tubo di scarico condensa & di 10 mm. SAKTBH0000
E' possibile collegare lo scaricatore termostatico SAKTBH0000 (fig.3,))

SAKC % % |1 0 ] % % (fornito opzionalmente) direttamente al tubo di scarico condensa. Il kit
9

Family prefix @ SAKTBHO000 va installato in orizzontale (fig. 3.k).

=
Fig.3,j
@10 mT (0.39") Tl A
| L]
1
240 mm
Pos. Significato | Opzione Descrizione Scarico condensa da
applicare all'SAO
single pipe
® Lunghezza A A= 358 (14)* SAOAALIO*O
lancia mm (in)

B B=510(20)* SAOBALIO*0
C C=662 (26)* SAQCALIO*0
D D=12814 (32)* SAODALIO*0
E E=966 (38)* SAOEALIO*0
F F=1118 (44)* SAOFALIO*0 X
G G=12/0 (50" SAOGALIO™0 Fig.3.k
H H= 1422 (56)* SAQOHALIO*0
I I= 1574 (62)* SAOIALIO*O
J J=1726 (68)* SAQJALIO*0
K K= 1878 (74)* SAOKALIO*O
L L= 2030 (80)* SAOLALIO*O

® Materiale S S = Acciaio inox

@-® |0.D.mm (in) 10 10= 10 mm (0.40)

OD.
Mercato 0 Other / Altri (GAS)

U North America (NPT)

[©) Libero 0

Tab.3.d

240 (9.5",

Fig.3.h
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4.1 KitValvole di regolazione (SAKV**¥¥¥¥)

per alimentazione con vapore in
pressione

Per i sistemi alimentati con vapore pressurizzato, e necessario I'utilizzo
di valvole di regolazione per controllare la portata di vapore inviata
al distributore ultimateSAM. Gli attuatori e le valvole sono venduti
separatamente. Qualora i kit attuatore e valvola non fossero stati ordinati
con il distributore ultimateSAM, fare riferimento alla guida tecnica per
informazioni sul dimensionamento e la selezione di valvole e attuatori.
Per questi ultimi, si veda la sezione 4.2.

| codici per i kit valvola sono indicati in tabella 4.a.

"0 288865

®  |Prefisso
@ |0 0
® |Materiale F = Ghisa
S =Inox
0 = Ottone (solo per mercato North America)
@  |Pressione 0 = Fino a Thar (15psi) (solo per mercato North America)
diesercizio |H = 1-4bar (15-50psi) (solo per mercato North America)
F =0,1-4bar (1,45-50psi )
® |Taglia A=04
Nominale B=0,63
Kv (EU) C=1
Cv (US) D=16
E=25
F=4
G=6,3
H=10
=16
J=25
K= 40
=63
Regioni U = North America
0 = Altri

Tab.4.a

Le specifiche delle connessioni per le valvole disponibili sono contenute
in tabella 4.b.

Connessioni ingresso/scarico

Materiale, Pressione, Mercato
*****FH*O* -

Taglia valvola sRRRGERQH HEXEXOO*U* FEEXXOHXU*
SAKVO**C*0 Flangia DN 15 5" NPT Fem. 5" NPT Fem.
SAKVO**D*0 Flangia DN 15 5" NPT Fem. 5" NPT Fem.
SAKVO**E*0 Flangia DN 15 5" NPT Fem. 5" NPT Fem.
SAKVO**F*0 Flangia DN 15 5" NPT Fem. 5" NPT Fem.
SAKVO**G*0 Flangia DN 20 %" NPT Fem. 3" NPT Fem.
SAKVO**H*0 Flangia DN 25 1" NPT Fem. 1" NPT Fem.
SAKVO*1*0 Flangia DN 32 1%" NPT Fem. 17" NPT Fem.
SAKVO**J*0 Flangia DN 40 1%" NPT Fem. 1" NPT Fem.
SAKVO**K*0 Flangia DN 50 2" NPT Fem. non dispon.
SAKVO**[*0 Flangia DN 65 non dispon. non dispon.

Tab.4.b

Nel caso il sistema funzioni

in condizioni di flusso critico, il fluido
raggiunge velocita molto elevate (pari a quella del suono nella sezione

minima), il che puo causare rumori e vibrazioni che possono portare ad
un'usura accelerata della valvola che non sia appositamente indicata per
I'uso. In tali condizioni di esercizio & quindi raccomandabile una maggiore
frequenza di ispezione della valvola.

Per informazioni su pesi, dimensioni, materiali e campo di regolazione di
ogni valvola si veda il manuale”Specifiche tecniche”.
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4. CONNESSIONI ALIMENTAZIONE VAPORE

4.2 Kitdi connessione (SAKR****%¥) per
valvole di regolazione ad attacchi
filettati

Nota: nel caso di valvole di regolazione ad attacchi flangiati,

prevedere |'utilizzo delle flange e/o connessioni necessarie sulle
tubazioni di collegamento al distributore ultimateSAM. Nel caso di valvole
diregolazione ad attacchi filettati (NPT), possono essere utilizzati dei kit di
adattamento opzionali per facilitare la connessione della valvola al
distributore e e al kit filtro-scaricatore di condensa (sezione 4.3). | codici
per | kit di adattamento sono indicati in tabella 4.c.

EREERE

® |Prefisso

@ |0 0

® |Materiale F = Ghisa
S =Inox

@ [Taglia 24="4"  Tubo
34= 3" Tubo
44=1"  Tubo
54=1%" Tubo
64=1"%" Tubo
84=2"  Tubo

® |Mercato U= North America

® |- Tab. 4.

Sia i kit in ghisa che in acciaio inossidabile sono disponibili per il mercato
nordamericano e hanno filettature NPT. La lista delle connessioni fornite
con ogni kit @ mostrata in tabella 4.d.

Adattatori per SAKRO***U0

Pipe Size Bushing 3"Nipple Union
(NPT) F-M (size) M-M (size) F-F (size)
FRRERXDLHX 2 ("x1") 2(1/2") 101"
TR I4** 2 (3"x1") 2(3/4") 1017
A4 n/a 2(1) 1(1")
o 2 (1%4"x2") 2(11/4") 1(2")
FRRXAEGA*X 2 (1%2"x2") 2(11/2") 12"
HHxHERBA** n/a 2(2") 12" Tab. 4.d

4.3 Kit attuatori per valvole di regolazione

Ad ogni valvola di regolazione & associato un attuatore per controllarne il
movimento. Il sistema di identificazione per I'attuatore & indicato in tab. 4.e.
Nota: non tutte le combinazioni mostrate in tabella sono disponibili. Le
tabelle 4.f e 4.g indicano quale attuatore elettronico o pneumatico puo

essere accoppiato con una specifica valvola.

"0 08886

® |Prefisso
@ 10 0
® |Tipo: E = Elettronico P = Pneumatico
@ |ldentificatore: 01 n.ro sequenziale
02
Mercato: U= North America 0= Altri
Tab.4.e
Selezione attuatore elettronico
Codici Materiale,Mercati

SAKVO**A*0 non dispon. | nondispon. | SAKAEOOTUO | non dispon.
SAKVO**B*Q

SAKVO**C*0 | SAKAOE0200 | SAKAQOE0300 | SAKAEO01UO | SAKAE002UQ
"SAKVO**D*0 | SAKAOE0200 | SAKAOE0300 | SAKAEOO1UO | SAKAE002U0
SAKVO**E*0

SAKVO**F*0 | SAKAOE0200 | SAKAOE0300 | SAKAE00TUO | SAKAE002UO0
SAKVO**G*0 | SAKAOE0200 | SAKAOE0300 | SAKAE001UO | SAKAE002U0
SAKVO**H*0 | SAKAOE0200 | SAKAQE0300 | SAKAE00T1UO | SAKAE002U0
SAKVO**1*Q SAKAOE0200 | SAKAOE0300 | SAKAEO02UQ | SAKAE002UQ
"SAKVO**J*0 | SAKAOE0200 | SAKAQOE0300 | SAKAE002UO | non dispon.
SAKVO**K*0

SAKVO**L*0 | SAKAOE0200 | SAKAOE0300 | non dispon. non dispon.

Tab. 4.f
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Nota: i kit valvola tipo "****FH*0*"includono I'attuatore elettrico. 4.5 Connessione di un generatore
Il codice sopraindicato (SAKAE00200) é da utilizzarsi solo per di vapore atmosferico (umidiﬁcatore)
ricambi (solo attuatore). R .
a un distributore ultimateSAM

Selezione attuatore pneumatico

Per dimensioni e pesi degli attuatori, si vedano le “Specifiche tecniche’”.
Queste forniscono anche le indicazioni per il segnale di controllo richiesto
dagli attuatori.

Codici Materiale, Pressione Mercati

TIpO Va|VO|a *****FO*O* *****OO*U* *****OH*U*

SAKVO**A*0 n/a SAKAPOOTUO n/a

SAKVO**B*Q )L
SAKVO**C*0 n/a SAKAPOO1UO SAKAP002U0 =
SAKVO**D*0

SAKVO**E*0

SAKVO**F*0

SAKVO**G*Q N

SAKVO**H*0 n/a SAKAPOO1UOQ SAKAPO03UO 0§ = uﬁ\.\

SAKVO***0 n/a SAKAP002U0 SAKAPOO3UO 3 = F—

SAKVO**J*Q {

SAKVO**K*Q n/a SAKAP0O03UO n/a § D

SAKVO**L*0 n/a n/a n/a §

Tab. 4.9 \D

4.4 Connessione dellalinea di vaporein
pressione a un distributore ultimateSAM

Fig. 4.d

7

20° min.

@5@ e

0
S
Fig.4.b 2
+ Nel caso di valvole di regolazione con attacchi filettati, SAKV****U*, in g
combinazione a un kit opzionale, SAKR****U*, collegare gli adattatori %
alla valvola come indicato in figura 4.a.
« Collegare l'attuatore SAKA****** @ alla valvola di regolazione @. - 5
- Collegare I'assieme valvola/attuatore all'adattatore di ingresso del
distributore. Per ottenere la massima efficienza, la valvola dovrebbe Fig.4.e
essere collegata direttamente all'adattatore di ingresso del distributore.
Nel caso sia necessario interporre una tubazione di collegamento, Nota: Gli Adattatori e | tubi vapore mostrati sopra sono disponibili
assicurarsi che questa sia la piti breve possibile. L'attuatore deve essere opzionalmente. | sifoni mostrati non fanno parte del sistema
orientato verso l'alto. Vedi figure Tk e 4.c. ultimateSAM.
« Assemblare gli adattatori e | componenti inclusi nei kit opzionali
filtro ® e scaricatore di condensa @SAKT****** o collegare I'assieme - |l distributore dovrebbe essere posizionato ad un‘altezza superiore a
alla valvola. Listallazione ottimale dei filtri & in posizione orizzontale, quella dell'umidificatore, cosi da per mettere il riflusso del condensato
sebbene in caso di necessita si accettabile montare il filtro orientato verso l'umidificatore stesso.
verso il basso. La posizione orizzontale evita che I'acqua si raccolga sul 1. Se si usa un tubo flessibile (gomma) per collegare il distributore
fondo del filtro, minimizzando quindi la passibilita di trasporto di gocce all'umidificatore, un angolo minimo di- 20° (pendenza media)
nel flusso di vapore. dovrebbe essere mantenuto fra l'uscita dell'umidificatore e

lingresso del distributore.

Se si usa una tubazione rigida per collegare il distributore
all'umidificatore, assicurarsi di avere una pendenza minima dell'1%
(~1 cm per metro) per permettere il riflusso del condensato verso
I'umidificatore.

N

« Se si usa un adattatore doppio o quadruplo, & possibile utilizzare la
prolungada 150mm (6") nelle applicazioni che richiedano un maggiore
spazio tra il telaio del distributore e la parete della condotta. Installare la
prolunga sul collettore, se necessario.

Nota: i sifoni
~.__ Mostrati sopra
non fanno parte del
Fig. 4.c sistema ultimateSAM.

21 “ultimateSAM - user”+0300070IE - rel. 1.1 - 10.12.2020



Il sistema di umidificazione ultimateSAM distribuisce vapore in una
condotta per il trattamento dell'aria. Il controllo della portata di vapore
immessa in condotta dipende dal tipo di alimentazione usato, che pud
avvenire tramite connessione ad un umidificatore o a una rete di vapore
in pressione.

Nel caso di alimentazione con vapore in pressione la portata é regolata
dal gruppo valvola/attuatore. La valvola si apre o si chiude in risposta a
un segnale di commando inviato all’attuatore. Gli attuatori forniscono
una caratteristica di regolazione equi - percentuale (eventualmente
configurabile).

CAREL

5. FUNZIONAMENTO

Nel caso di alimentazione con vapore a pressione atmosferica
(umidificatore), La portata e determinata dal carico richiesto
all'umidificatore stesso. Tutto il vapore prodotto dall'umidificatore viene
quindi disperso in condotta dal distributore ultimateSAM Senza ulteriori
parzializzazioni.

Il segnale di controllo per l'attuatore valvola o per I'umidificatore e
generato da un umidostato o da un regolatore collegato ad una sonda
di umidita. Il regolatore pud essere un dispositivo autonomo oppure
integrato in un sistema BMS.

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

6.1 Emissione di gocce dagli ugelli

1. Isifoni del collettore non scaricano. Pulire e controllare le tubazioni.
Verificare che |'altezza del sifone sia adeguata alla pressione statica in
condotta, soprattutto se questa si trova in depressione.

Lo scaricatore di condensa non funziona. Pulirlo o sostituirlo.

La linea di alimentazione vapore non ha la pendenza sufficiente o
¢ derivata dal fondo del generatore di vapore. Modificare la linea di
alimentazione.

La linea dialimentazione e allagata, individuare la causa ed eliminarla.
Verificare che il dimensionamento della valvola sia corretto in
relazione alla capacita del distributore.

w N

vk

6.2 Il vapore non viene distribuito in

condotta all’apertura della valvola

Verificare che la valvola sia aperta.

Verificare che il vapore sia disponibile e le eventuali valvole di
intercettazione siano aperte.

Verificare che la pressione del vapore sia corretta. Una pressione
troppo elevata potrebbe bloccare la valvola.

posizionare uno specchio o un oggetto metellico vicino a uno degli
ugelli. Se questo si appanna, il vapore viene effettivamente immesso
in condotta ma evapora molto velocemente, il che non costituisce un
problema. NON POSIZIONARE LE MANI DIRETTAMENTE DAVANTI
AGLI UGELLI.

Il filtro & bloccato. Pulirlo o sostituirlo.

N =

w

>

w1

6.3 Lavalvola di regolaz. vapore non si apre

1. Verificare che I'attuatore sia alimentato.

2. Verificare il segnale di controllo inviato all'attuatore.

3. Verificare la polarita delle connessioni segnale.

4. La valvola potrebbe essere bloccata. Rimuovere [attuatore e
verificarne il funzionamento. Se il caso, pulire la valvola o sostituirla.

5. Verificare che la pressione del vapore sia corretta. Una pressione
troppo elevata potrebbe bloccare la valvola.

6. Verificareil corretto orientamento della valvola. Le valvole a comando

elettrico devono essere orientate verso I'alto.

6.4 Lavalvoladiregolazione vapore non si
chiude
Verificare il segnale di controllo inviato all'attuatore.

2. \Verificare la polarita delle connessioni segnale.

3. La valvola potrebbe essere bloccata. Rimuovere |attuatore e
verificarne il funzionamento. Se il caso, pulire la valvola o sostituirla.

4. Verificare che la pressione del vapore sia corretta. Una pressione
troppo elevata potrebbe bloccare la valvola.

5. \Verificare il corretto orientamento della valvola. Le valvole a comando
elettrico devono essere orientate verso I'alto.
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6.5 Lavalvola di regolazione vapore perde

1. Verificare che il campo di variabilita del segnale di regolazione sia
coerente con quanto richiesto dall'attuatore.

2. Verificare la polarita delle connessioni segnale.

3. La valvola potrebbe essere bloccata. Rimuovere [lattuatore e
verificarne il funzionamento. Se il caso, pulire la valvola o sostituirla.

4. Verificare che la pressione del vapore sia corretta. Una pressione
troppo elevata potrebbe bloccare la valvola.

6.6 L'umidita supera il setpoint

1. Verificare che il campo di variabilita del segnale di regolazione sia
coerente con quanto richiesto dall'attuatore.

2. \Verificare la polarita delle connessioni segnale.

3. Verificare la calibrazione del controllo. Correggere se necessario.

4. Assicurarsi che le sonde di umidita siano installate correttamente.
Correggere se necessario.

5. La valvola potrebbe essere bloccata. Rimuovere lattuatore e
verificarne il funzionamento. Se il caso, pulire la valvola o sostituirla.

6. Verificare che la pressione del vapore sia corretta. Una pressione
troppo elevata potrebbe bloccare la valvola.

7. \Verificare la stabilita della pressione di alimentazione. Ampi sbalzi
di pressione potrebbero pregiudicare lefficienza del controllo di
umidita.

8. \Verificare, nel sistema BMS, le impostazioni e i parametri del loop di
regolazione.

6.7 L'umidita non raggiunge il setpoint

1. Verificare che il campo di variabilita del segnale di regolazione sia
coerente con quanto richiesto dall'attuatore.

2. \Verificare la polarita delle connessioni segnale.

Verificare la calibrazione del controllo. Correggere se necessario.

4. Assicurarsi che le sonde di umidita siano installate correttamente.
Correggere se necessario.

5. La valvola potrebbe essere bloccata. Rimuovere lattuatore e
verificarne il funzionamento. Se il caso, pulire la valvola o sostituirla.

6. Verificare che la pressione del vapore sia corretta. Una pressione
troppo elevata potrebbe bloccare la valvola.

7. Verificare la stabilita della pressione di alimentazione. Ampi sbalzi
di pressione potrebbero pregiudicare lefficienza del controllo di
umidita.

8. Verificare, nel sistema BMS, le impostazioni e i parametri del loop di
regolazione.

9. \Verificare che il sensore flusso aria (se presente) non abbia
malfunzionamenti.

10. Verificare che la sonda limite non sia troppo vicina all'umidificatore.
Correggere se necessario.

11. Lumidificatore e sottodimensionato. Verificare il calcolo del carico di
umidificazione.

w
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6.8 Formazione di condensa in condotta

6.9 Perdita di vapore da/attraverso il sifone

1. Verificare la capacita dell'umidificatore in rapporto alla portata d'aria.

2. Vedere il punto 6.1 nella sezione “Risoluzione dei problemi” di questo
manuale.

3. Verificare che la sonda limite funziona. Correggere se necessario.

4. Verificare che non vi siano ostruzioni o gomiti ad una distanza
inferiore alla lunghezza di assorbimento.

5. Verificare I'assenza di perdite sulla valvola di regolazione. Correggere
se necessario.

6. Se la condotta non é isolata ed e posizionata in ambiente a

temperatura inferiore al punto di rugiada relative alle condizioni
interne (con possibile formazione di condensa), isolare esternamente
la condotta.

1. Verificare che l'altezza del sifone sia superiore alla colonna d'acqua
corrispondente alla pressione statica nella condotta. Correggere se
necessario.

2. Verificare che il dimensionamento della valvola sia corretto in
relazione alla capacita del distributore.

3. Verificare che la pressione di alimentazione del vapore non superi |
limiti previsti per la valvola.

7. MANUTENZIONE

I distributore ultimateSAM in sé non richiede manutenzione regolare,
non avendo parti in movimento. Si raccomanda un‘ispezione visiva delle
superfici esterne del distributore una volta all'anno. Nel caso ci fossero
tracce di perdita di vapore attraverso una delle tenute statiche, contattare
CAREL.

Per | dispositive opzionali, come valvole, attuatori, filtri e scaricatori di
condensa, fare riferimento alle indicazioni per la manutenzione indicate
nei rispettivi manuali d'uso forniti con ogni dispositivo.

Questi accessori dovrebbero essere ispezionati almeno una volta
I'anno. Per | sistemi alimentai a pressione superiore a 0.7 bar (10 psig),
potrebbero essere necessarie ispezioni piu frequenti. | tubi vapore in
gomma, laddove installati, devono essere ispezionati almeno una volta
all'anno per verificare I'assenza di screpolature o indurimento.

8. PARTIDIRICAMBIO

8.1 Kit piedistallo per SAB* / SAT*

8.2 Kitangolari per SAB*

Kit piedistallo per aumentare la distanza della base dell'ultimateSAM dalla
condotta. Nella fig.8.a il piedistallo cod. SAKS010000 & mostrato in due
differenti posizioni

o 386.5 mm
(@\A ™9 2366 mm |(13-22i0
1 (9.31in)
Supporto per J
altezza minima (opz.) ‘\
Lt ; p
Supporto in posizione
standard (opz.) D\
TNV
Fig.8.a
Codice kit Descrizione Altezza dalla condotta |Peso
mm (inc) kg (lbs)
SAKS010000 |Kit piedistallo maggiorato  |386,5 mm (15.2in) 0,9 (2.0 Ibs)
SAKS020000 |Kit piedistallo standard 236,6 mm (9.3in) 1 (2.0 Ibs)
SAKS030000 |Kit piedistallo corto 37,5mm (1.48in) 0,8 (1.8 Ibs)
(versione senza telaio)
Tab.8.a

In ogni kit ci sono numero 2 piedistalli e 16 viti.

23

SAKF, B0, 0,0, 0 .0

Family prefix

Ogni kit SAKFB00000 include:
- 4pz angolari

- Bulloni di fissaggio

- Peso unitario: 0,5 kg (1.1 bs)i.
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8.3 Kit anelli di fissaggio per SAB* 8.6 Kit separatore di condensa
SAKF RxOOO% SAKTXP%XX
Family prefix g l@ % g Family prefix g % g 49
Pos. \ Significato Opzione Descrizione Lo . -
® |Diametro mm (in) S Fissatubo per lance O.D. 35 Pos. Slgr'nﬁcato Opzione i Descrizione
L Fissatubo perlance OD.45  1ap 8.h ® Materiale: F Ghisa
= S Acciaio inox
@ - Dimensioni: 15 Flangia DN 15
Ogni kit SAKFR*0000 include: 3pz anelli di fissaggio. 20 Flangia DN 20

25 Flangia DN 25

32 Flangia DN 32

34 Tubo filettato

40 Flangia DN 40

44 Tubo filettato 1"

50 Flangia DN 50

65 Flangia DN 65

84 Tubo filettato 2"

©) Mercato: U 0 = Altrir
0] U=us.
Tab. 8.e
8.4 Kit guarnizioni
Kit guarnizioni O-Ring lance e guarnizioni lance per collettore con scarico
condensa. Kit guarnizioni per accessori ingresso vapore. @
SAKG, X, % 0,0 0 @
Family prefix g % % g 9
Pos. Significato Opzione Descrizione
® |Tipo U U = Uprights Gasket kit
| | = Inlet Gasket kit
® |Lunghezza mm (in) 6] per SAKGI0000
S SAKGU: S = uprights O.D. 35
L SAKGU: L = uprights O.D. 45
Tab.8.c 8.7 Kit scaricatore di condensa F&T
Ogni kit SAKGU*0000 include: 2pz O-ring; 2 guarnizioni per il collettore di
scarico. Ogni kit SAKGIO0000 include: 2pz guarnizioni. SAKT X D X 1 X X O
Pos. Significato Opzione Descrizione
. ® Materiale: F Ghisa
8.5 Kitfiltro“Y” S Acciaio inox
@ - Dimensioni: 15 Flangia DN 15
20 Flangia DN 20
SAKT, x F % x X 25 |Flangia DN 25
Family prefix 255‘ % % li 5 32 Flangia DN 32 ;
vp ® 34 |Tubo filettato **
40 Flangia DN 40
Pos. Significato Opzione Descrizione 44 Tubo filettato 1
® Materiale: F Ghisa 50 Flangia DN 50
S Acciaio inox 65 Flangia DN 65
@ - ® |Dimensioni: 15 Flangia DN 15 84 [Tubofilettato 2"
20 Flangia DN 20 ©) Mercato: U 0= Altri
25 Flangia DN 25 (@] U=us.
32 Flangia DN 32 Tab. 8.
34 |Tubo filettato ¥*" ab.c.

40 Flangia DN 40

44 Tubo filettato 1"
50 Flangia DN 50

65 Flangia DN 65

84 Tubo filettato 2"
©) Mercato: U 0 = Altri

0 U=USs.

Tab.8.d

Fig. 8.f
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8.8 Kit scaricatore condensa secchiello

8.10 Kit ricambio collettore versioni SAQ

rovescio (single-pipe)
SAKT, x,B; x; x; x; O SAKM, 0,0, 0, 0 '
Family prefix 5 % 5 6 Family prefix 5 g 5 9
Pos. Significato Opzione Descrizione Pos. Significato Opzione Descrizione
® Materiale: F Ghisa ® |Alimentazione divapore: 0 0="SA0
e S gwa{o o ® |Lunghezza: 0 0="SA0
@- fmensione: ;g Hg?gg DN ;(5) @ |Diametro lancia: 0 0=SA0
25 Flangia DN 25 Isolamento: 0 0=SA0
32 Flangia DN 32 @© |Mercato: U North America (NPT)
34 Tubo filettato *# 0 Altri (GAS)
40 Flangia DN 40 -
L :
44 |Tubo filettato 1" © _ [tibero 0 -
50 |Flangia DN 50 Tab. 8.i
gi ?agqie%lDN 65 Ogni kit SAKMSA00*0 include:
ubo filettato 2" Vi .
® Mercato: U 0= Altri ! col\e‘tt'ore,
0 U=Us. - guarnizione;
Tab. 8.9 - bulloni per il fissaggio del distributore al collettore.
0 0
[
Fig. 8.i
8.9 Kitricambio lancia versioni SAO 8.11 Kit ricambio attuatore valvole
(single-pipe)
SAKU, 0, x; L, I, x, 0
Pos. Significato Opzione Descrizione
® |Alimentazione di vapore: 0 0=SA0*
® |Lunghezza: A A= 358 (14) per SAOAALIO*0
B B= 510 (20) per SAOBALIO*O
C C=662 (26) per SAOCALIO*0
D D= 814 (32) per SAODALIO*0
E_ |E= 966 (38) per SAOEALIO™0 Fig. 8,
F F= 1118 (44) per SAOFALIO*O o
G G= 1270 (50) per SAOGALIO*0
H IH=1422 (56) per SAOHALIO®0 SAKAOE0200 SAKAOE0300
| I= 1574 (62) per SAOIALIO*0 (per valvole versione ghisa) (per valvole versione acciaio)
J J= 1726 (68) per SAQJALIO*O
K |K=1878 (74) per SAOKALIO*0 + Tensione di alimentazione: 24V AC - 24V DC
o ncia: t ti 323? (7850) per SAOLALIO*0 + Segnale di controllo: 4-20mA o 0-10V
@ |a|metro a.ncla. : ‘( 75) i » Corsa nominale: 20mm (0.79in)
Isolamento: [ I =isolato con ugelli SAO - Grado di protezione: IP66
© |Mercato: U U= U-S: + Temperatura ambiente: da 0 a +55°C (32°F a 122°F)
i 0 0 = Altri + Molla di ritorno per la chiusura in caso di mancata alimentazione
@© |Libero: 0 + L‘attuatore pud essere installato in qualsiasi posizione tra verticale (la
Tab. 8.h miglliore) e orizzontale.
+ Informazioni ottenute da Sauter S.p.a
Ogni kit SAKUO*LI*O
include:
- il tubo di distribuzione
+ 1pz O-ring

- bulloni per il fissaggio del
distributore al collettore
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Procedura diinstallazione SAO - collettore esterno UTA - con kit copertura parete UTA

Descrizione della procedura diinstallazione dell’'ultimateSAM in versione SAQ* (single-pipe), con collettore esterno all'unita di trattamento aria e installazione

del kit di copertura parete interna UTA.

Assemblare il distributore di vapore SAO

Applicare la dima di foratura alla condotta dove si installera il distributore di vapore

Realizzare i fori richiesti

Inserire la guarnizione e appoggiarla alla flangia di appoggio; inserire le viti di fissaggio

per bloccare la flangia di appoggio

Vista delle viti inserite nella piastra di appoggio

“ultimateSAM - user”+0300070IE - rel. 1.1 - 10.12.2020
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Inserire la lancia nel foro da 100mm (3.9") realizzato nella condotta

Fissare le viti della flangia di appoggio serrandole a 7-8Nm (5-6ft), utilizzando gli elementi

di fissaggio forniti. Se necessario provvedere a tagliare le viti

Vista dell'installazione, parte interna alla condotta: lancia

10

Vista dell'installazione, parte esterna alla condotta: collettore

11

12

Applicare il kit di copertura parete UTA per SAO (non in dotazione, vendibile
separatamente): SAKLO00000

Installazione del Kit di scarico condensa per SAO (single-pipe)
(opzionale, venduto separatamente) SACK*S10*0

27 “ultimateSAM - user”+0300070IE - rel. 1.1 - 10.12.2020
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Note
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Fig. .m Fig. 1.n

{ Exhaust Air ﬂ Return Air

o]
Control
humidity _3m(0)TYP
sensor ‘
F E D C B A

ey | D

[©] ‘I“\/‘l&l"

Outside air temperature sensor High limit
Filter Cooling Fan humidity
Coil sensor
Preheat Coil  Reheat Coil Air Proving Swit®h

Steam dispersion/absorption zone

Fig. 1.0

1.7 Mounting

Before mounting the distributor to the duct or AHU, be sure to review the
information in the®Positioning®section of the manual. (See section 1.6.)
Check that the structural integrity of the duct or AHU is suld cient to
support the weight of the distributor where the bottom brackets are
located. Reinforce these areas if necessary. Weight tables are provided in
section 9.1 of the manual.

Center the distributor within the duct as much as possible.
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Ingresso vapore

Scarico condensa
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38,00

40,00
o
-~
44,00
6,00

62,00

#1000

40,00

Fig. T.w

UltimateSAM small dimensions for pressurized steam
application
The ultimateSAM small is supplied with steam connection and

condensate drain. In the case of pressurized steam, the steam inlet is with
a GAS or NPT type connection depending on the reference market.

3800

(3315 mm)
16
NPT
(o]
~
44,00
600

Fig. 1.x

Mounting SAO (single-pipe) versions)

CAREL

Fig. 1.y

Installation with manifold outside the duct
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[ =3

[ =7

f =

ENective single upright Kow-rate ¥ 50kg/h (110Ib/h)
H=150mm (5.9in) L=160mm (6.3in)

Minimum AHU height: 460mm (18.1in)

EXective single upright Kow-rate > 50kg/h (110lb/h)
H=200mm (7.9in) L=200mm (7.9in)

Minimum AHU height: 600mm (23.6in)

RO I SAKDO0S1000 kit:
(centre distance 235mm(9.3in))

H H EXective single upright Kow-rate ® 50kg/h (110Ib/h)
H=150mm (5.9in) L=160mm (6.3in)

o ) ) Minimum AHU height: 535mm (21.1in)
EXective single upright Bow-rate ® 50kg/h (110lb/h) -> H=150mm (5.9in) ERective single upright Row-rate > 50kg/h (110lb/h)

EXective single upright Bow-rate > 50kg/h (110lb/h) -> H=200mm (7.9in) Minimum AHU height: 635mm (25.0in)
Minimum AHU height: 400mm (15.8in)

SAKD0S2000 kit:
(centre distance 420mm(16.5in))
r ENective single upright Kow-rate ¥ 50kg/h (110Ib/h)

H H=150mm (5.9in) L=420mm (16.5in)

o U:, o Minimum AHU height: 720mm (28.3in)
EXective single upright Kow-rate > 50kg/h (110Ib/h)
H=200mm (7.9in) L=420mm (16.5in)
Minimum AHU height: 820mm (32.3in)

EXective single upright Kow-rate ® 50kg/h (110Ib/h)
H=150mm (5.9in) L=250mm (9.8in)

Minimum AHU height: 400mm (15.8in)

EXective single upright Bow-rate > 50kg/h (110lb/h)
H=150mm (5.9in) L=250mm (9.8in)

Minimum AHU height: 450mm (17.7in)
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SAKD0S2000 kit:

(centre distance 420mm(16.5in))

Elective single upright Bow-rate ¥ 50kg/h (1101b/h)
H=150mm (5.9in) L=420mm (16.5in)

Minimum height: 820mm (32.3in)

EXective single upright Kow-rate > 50kg/h (110lb/h)
H=200mm (7.9in) L=420mm (16.5in)

Minimum height: 870mm (34.3in)

For steam Kow-rates less than or equal to 50kg/h (for single upright):

H =150 mm; U =160 mm;

For steam Bow-rates starting from 50kg/h (excluded) (for single upright):
H =200 mm; U =200 mm.

Leave at least 25 mm (1K free space between the device and the wall of
the duct.

1.8 Upright steam Xow-rate

The uprights on the ultimateSAM come in two dilerent diameters. In the
BXconMguration (6th digit of the ultimateSAM code) the diameter of the
uprights is 35 mm ( 1.378, to increase Kow-rate on single uprights there is
also theMX-on®guration (6th digit of the ultimateSAM code) in which the
diameter of the uprights is 45 mm ( 1.77R&.

1.8.1 Steam Xow-rate, SAB/SAT versions

For ultimateSAM multi-upright models (SAB/SAT), the maximum steam
Kow-rate for each upright also depends on the conMguration of the
ultimateSAM. In fact, with top feed the upright steam Kow-rate increases
as condensate Kows in the same direction as draining. Below are the
Kow-rates for the two versions.

Upright conlguration Type B Type®X

Upright diameter 35mm (1.378 45 mm (1.778
Maximum single upright Bow-rate in 10 kg/h (22 Ib/h) 167 kg/h (37 Ib/h)
the ultimateSAM SAB* conXguration

Maximum single upright Bow-rate in - 30 kg/h (66 Ib/h) 50 kg/h (110 Ib/h)
the ultimateSAM SAT* conXguration

Tab.1.e
Upright conRguration Type "M" Type "M"
Upright diameter K 45 mm (1.77") - 8 nozzles 45 mm (1.77") - 16 nozzles
Maximum single upright 7.5 kg/h (16.5 Ibs/h): 15 kg/h (33 Ibs/h):
Now-rate in conRiguration
ultimateSAM SAB* (Small)

Tab. 1.f

CAREL

1.8.2 Steam Xow-rate, SAO (single-pipe) versions

For ultimateSAM SAQ (single-pipe) versions, the Kow-rate of the
distribution pipe depends on the application being developed. At
atmospheric pressure, i.e. when the distributor is supplied by a steam
humidiller, 50 kg/h (110 Ib/h) is the maximum steam Kow-rate (maximum
20 kg/h (44 Ib/h) for codes SAOAA***** and SAOBA****¥). This physical
limit relates to the backpressure that would be generated in the steam
humidier located upstream of the ultimateSAM SAO distributor.

If the steam inlet is pressurised (pressure higher than 0 bars: 0.1 to 4 bars
(1.45-58 psi), the maximum load allowed for each upright increases with

the length of the SAQ upright (see the table below for the Kow-rates).

Table of steam Kow-rates for ultimateSAM SAQ versions:

code Upright Maximum steam Maximum Minimum
length mm Xow-rate at atmo- steam Kow-rate width of the
(in) spheric pressure with pressurised duct mm
(SAO supplied by steam (inches)
steam humidiXer) 0.1-4bars
kg/h (Ib/h) (1.45-58 psi)
ka/h (Ib/h)
SAOAALIO*O 358 (14.1) 20 (44) 20 (44) 383 (15.1)
SAOBALIO*O 0(20.1) 20 (44) 30 (66) 535 (21.1)
SAOCALIO*0 662 (26.1) 50(110) 50(110) 687 (27.0)
SAODALIO*0 4(32.0) 50 (110) 60 (132) 839 (33.0)
SAOEALIO*0 966 (38.0) 50 (110) 70 (154) 991 (39.0)
SAOFALIO*O 1118 (44.0) 50(110) 80 (176) 1143 (45.0)
SAOGALIO*0 1270 (50.0) 50(110) 90 (198) 1295 (51.0)
SAOHALIO*O 1422 (56.0) 50(110) 100 (220) 1447 (57.0)
SAOQIALIO*0 1574 (62.0) 50(110) 110 (242) 1599 (63.0)
SAQJALIO*O 1726 (68.0) 50(110) 120 (264) 1751 (68.9)
SAOKALIO*O 1878 (73.9) 50(110) 130 (286) 1903 (74.9)
SAOLALIO*0 2030 (79.9) 50(110) 140 (308) 2055 (80.9)
Tab. 1.9
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2., STEAMINLET CONNECTIONS

R

ID prelx Description

Style: E =Threaded Elbow
P =Threaded Male Pipe
T = Straight Tube

X = Extension

40 =40mm

44=1K

64=1KK

80 = 80mm

84=2K

94 = 2XK

1 =Single

2 =Double

4 =Quad

8 =Inlets

Region: U = North America
0 = Other

Sle)

6} Size:

@ Inlets:

Tab.2.a

For installations requiring an extended inlet for the distributor, a 150
mm (68 extension adapter (SAKIX80100) is also available. The extension
adapter has the same mounting Kange on both ends.

Specillcs regarding the inlet connection on available inlet adapters are
shown in Table 2.b. For weights and dimensions of the adapters, see the
Krechnical specillcations®manual.

Inlet connections

Style, Region Codes
Inlet Size [ e Ol
****P***O*& ****T***O* ****P***U* ****E***U*
BBAKI*401*0 n/a for 40 mm ID hose n/a n/a
SAKI*402*0
SAKI*404*0K
SAKI*441*0 G male n/a NPT male NPT femalel
SAKI*641*0 G male n/a n/a n/a
SAKI*801*0 n/a for 80 mm ID hoseX n/a n/a
SAKI*841*0 G male n/a NPT male NPT femalelX
SAKI*941*0 G male n/a n/a n/a
Tab.2.b

XThe SAKIE***U* consists of an SAKIP***U* with a female pipe elbow
attached.
X 80mm ID steam hose can slide over the OD of 3Xcopper tubing.

2.1.2 Steam inlet adapters for SAO (single-pipe)

The ultimateSAM SAO has a steam inlet with 11/2MGAS or 1R BNPT (American
market) Ktting. When supplied with pressurised steam no adapters need to
be used, simply connect the steam inlet on the manifold to a 11/2KGAS (1
X XNPT) pipe.

If the distributor is supplied with steam at atmospheric pressure, a stainless
steel adapter is available for installation directly on the manifold inlet.
This adapter features GAS or NPT female thread. The adapter guarantees
connections to 40 mm rubber hoses; secure the hoses to the adapter using
a clamp.

The codes for the steam inlet kits are shown in Table 2.a.

Sy e sl

Pos. Meaning Option Description
® type 0 For SAO*
®-@ dimension 48 1BNPT
2KNPT
64 1 1/28
number of inputs 1 Single
©) Region U North America (NPT)
0 Other (GAS)
Free 0

Tab. 2.

For the dimensions and weights of the adapters, see the Klechnical
speciMcations¥manual.

2.1.3 Steam inlet adapters

The USAM Bmall®versions are equipped with B 40 mm (atmospheric
applications), 1¥G threaded / WINPT threaded (pressure applications)
steam inlets.

All models for atmospheric applications are supplied with a 30/40 mm
adapter kit (including metal hose clamps and ® 40 mm steam tube
section).

USAM Small models: SABSRM*3*0, SABTRM*3*0, SABURM*3*0,
SABVRM*3*0, SABWRM*3*0, SABSSM*3*0, SABTSM*3*0.
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The kit codes specied in Table 2.e comprise:
X gasket (1);

X Kange (2);
X adapter (6);
X pipe (3, 5);
X joint (4);
Fig. 2.c
Code Description NOTE
SAKIC64A00 |ultimateSAM valve connection kit (DN15 - 1K1/2) also used with
SAKIC64B00 |ultimateSAM valve connection kit (DN20-1"1/2) SA0*

SAKIC64C00 |ultimateSAM valve connection kit (DN25 - 1" 1/2)
SAKIC64D00 |ultimateSAM valve connection kit (DN32 - 1K1/2)
SAKIC64EQQ |ultimateSAM valve connection kit (DN40 - 1K1/2)
SAKIC64F00 |ultimateSAM valve connection kit (DN50 - 1K1/2)
SAKIC84B00 |ultimateSAM valve connection kit (DN20 - 28

SAKIC94C00 |ultimateSAM valve connection kit (DN25 - 2K1/2)
SAKIC94D00 |ultimateSAM valve connection kit (DN32 - 2K1/2)
SAKIC94EQ0 |ultimateSAM valve connection kit (DN40 - 2K1/2)
SAKIC94F00 |ultimateSAM valve connection kit (DN50 - 2K1/2)
SAKIC94G00 |ultimateSAM valve connection kit (DN65 - 2K1/2)

Tab. 2.e

The minimum distance to allow for correct connection inside the
AHU is D= 100 mm (3.93 in) (Fig. 2.d)

XHX
I =0 0,7\
o) ol
o o
o °
1o g P
o O
SAKIC, X XXX O : :
wamw Q) G & ==
Pos.  |Meaning Opt. Description
O Type of connection 64 1 1/2K
84 2K -
94 2 1/2K N
@ Nominal diameter A DN 15 N
B DN 20 i
C DN 25
D DN 32 i
E DN 40 °
F DN 50 K
G DN 65 o
® Region U North America o
0 Other o
Tab. 2.d :

The kits are available in AISI 316 stainless steel
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3. DRAIN CONNECTIONS

SAO0 Models

@ Actuator
®@ Valve

® Y Strainer/Filter

@ Float and Thermostatic trap

The system for identifying trap, strainer, and drain accessories is shown
inTable 3.a.

() Qo



TR T

® ID prelix
® Material: F= lron
S= S
@ Type: S=  Condensate separator
T=_ Trap &strainer assembly
@ Size: 15= DN 15Kange
20= DN 20&ange
25= DN 25Kange
32= DN 32Kange
40= DN 40Kange
44= 1Kpipe thread
50= DN 50Kange
65= DN 65Kange
84=  2Mpipe thread
® Region: = North America
= Other
@ — —

Tab.3.a

Table 3.b provides a complete listing of all of the traps, strainers, and
other accessories available for the use with the ultimateSAM distributor.
In addition, the table provides information on the size and type of inlet-
outlet connection for each accessory.

Inlet-Outlet Connections

Material, Type, Region Codes
S‘Ze w**%FT**O* ****FT**U* ****ST**U*
****FS**O*
SAKT**15*0 Flange DN 15 n/a n/a
SAKT**20*0 Flange DN 20 n/a n/a
SAKT**25*0 Flange DN 25 n/a n/a
SAKT**32*0 Flange DN 32 n/a n/a
SAKT**40*0 Flange DN 40 n/a n/a
SAKT**44*Q n/a 1BNPT Female 1MNPT Female
SAKT**50*Q Flange DN 50 n/a n/a
SAKT**65*0 Flange DN 65 n/a n/a
SAKT**84*0 n/a 2KNPT Female | 2BNPT Female
Tab.3.b

Before installing an optional Banged trap and strainer kit, be sure that
the Kange size matches the Kange on the control valve. For an optional
threaded trap and strainer kit, be sure that the kit is properly sized for the
control valve. (Refer to the design manual for more information.)

Table 3.c lists the items and quantity of threaded Kttings that are included
in each threaded trap and strainer kit. Flanged trap and strainer kits are
fully integrated. See Figure 3.c, and section 9, Figure 9.x -Trap, strainer, and
separator kits for more details.

Item List for SAKT*T**U0

CAREL

3.3 Inlet drains for distributors connected
to atmospheric steam supplies

Item (NPT) SAKT*T44*0 SAKT*T84*0
Y-type stainer 1018 1 (18
F&T trap 1 MR 1T MR
Bushing F-M (size) 1 (KKIR 1 (K2R
Elbow F-M (size) 1R 1R
Elbow F-F (size) 108 1028
Nipple M-M (size) 2 XK6N 2 MK6NR
1 (183 1 (%3N
1 (1%6HR 1 (%68
Tee F-F-F (size) 1018 1 (2%
Union F-F (size) 1 (KRXR 1 (RRBXR

Tab.3.c

When used with an atmospheric humidiler, as shown in (Fig.3.e and Fig.
3f), an inlet trap may not be needed on the ultimateSAM distributor. In
a typical installation, the condensate in the connecting hose drains back
to the humidiller. In special situations when the condensate cannot drain
back to the humidiier, an inlet trap may be needed to prevent signi¥cant
amounts of condensate from entering the distributor.

Fig. 3.

TREVIRINRRRIKRRRINANRNND €&

Fig. 3.f
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In order to have just one condensate drain point, use kit SAKCOSTO00
(Fig.3.i). This kit is used to connect the manifold condensate drain to the
upright condensate drain pipe (®¥g.3.k)

i

TN

Fig. 3.

It is possible to connect the thermostatic drain SAKTBH0000 (Xg.3.))
(optionally supplied) directly to the condensate drain pipe. The kit
SAKTBH0000 must be installed horizontally (®g. 3.k).

SAK % % 110, % % SAKTBH0000

=
2 1RR R RER & Fig.3.
[
f E—
L]
Pos. Meaning Option Description Condensate drain to
Kt on the.SAO single 240 mm
pipe
® Upright length A A= 358 (14)* SAOAALIO*O
(in)

B B=510(20)* SAOBALIO*O
C C=662 (26)* SAQCALIO*O
D D= 814 (32)* SAODALIO*0
E E=966 (38)* SAOEALIO*0
F F=1118 (44)* SAOFALIO*0
G G= 1270 (50)* SAOGALIO*0
H H= 1422 (56)* SAOHALIO*0
| I=1574 (62)* SAOIALIO*O .
] J=1726 (68)" SAQJALIO™0 Fig.3.k
K K= 1878 (74)* SAOKALIO*O
L L= 2030 (80)* SAOLALIO*0

® Material S S = Stainless steel

@-® |OD mm (in) 10 10=10 mm (0.40)

OD.
Region 0 Other (GAS)

U North America (NPT)

O] Free 0

Tab.3.d

Fig.3.h
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4. STEAM SUPPLY CONNECTIONS

SAKV
T

>

G

@  |ID prelx
@ |0 0
® |Material F = Castiron
S = Stainless steel
0 = Brass (only for North America)
@ |Operating |0=Upto 1 bar (15psi) (only for North America)
pressure H = 1-4 bars (15-50psi) (only for North America)
F =0.1-4 bars (1.45-50psi )
®  |Nominal size |A=04
Kv (EU) B=0.63
Cv (US) C=1
D=16
E=25
F=4
G=63
H=10
=16
J=25
K= 40
=63
Region U = North America

0 = Other

Tab.4.a

Specics regarding the inlet connection on available control valves are
shown in Table 4.b.

Inlet-Outlet Connections

Material, Pressure, Region Codes
i HFARKEEH*O* -
Valve Size wnrrgprge QXU OO *
SAKVO**C*0 Flange DN 15 X" NPT Fem. X" NPT Fem.
SAKVO**D*0 Flange DN 15 X" NPT Fem. X" NPT Fem.
SAKVO**E*0 Flange DN 15 X" NPT Fem. X" NPT Fem.
SAKVO**F*0 Flange DN 15 X" NPT Fem. X" NPT Fem.
SAKVO**G*0 Flange DN 20 X" NPT Fem. X" NPT Fem.
SAKVO**H*0 Flange DN 25 1" NPT Fem. 1" NPT Fem.
SAKVO*¥1*0 Flange DN 32 1¥" NPT Fem. 1®" NPT Fem.
SAKVO**J*0 Flange DN 40 1X" NPT Fem. 1¥" NPT Fem.
SAKVO**K*0 Flange DN 50 2" NPT Fem. not available
SAKVO**L*0 Flange DN 65 not available not available
Tab.4.b

4.2 Fitting kits (SAKR*****%*) for threaded
control valves

Prelsso

0 0

Materiale F =Ghisa
S =Inox

® e

24= KK Tubo
34= KK Tubo
44=1H0  Tubo
54=1HKK Tubo
64=1HKK Tubo
84=20 Tubo

Taglia

® |Mercato

U = North America
@ - —

Tab. 4.

Both iron and stainless steel Ktting kits for the North American region
have NPT threads. The list of threaded pipe Kttings provided in each kit is
shown in table 4.d.

Fitting List for SAKRO***UQ

Pipe Size Bushing 3XNipple Union
(NPT) F-M (size) M-M (size) F-F (size)
7 el 2 MKIN 2 (1/2R 108
FRREAXIARX 2 MKIN 2 (3/48 1018
R4 n/a 2(1N 108
FRRRAXDARX 2 (1K K2R 2(11/4% 1028
Vi 2 (1B 2(11/20 108
B4 n/a 2028 128 Tab. 4.d

4.3 Kit attuatori per valvole di regolazione

Each control valve needs an actuator to control its motion. The system for
identifying actuator kits is shown in Table 4.e. Note: Not all of the possible
combinations shown on the table are available. Tables 4.f and 4.g indicate
which electronic or pneumatic actuator can be paired with which control

If the inlet pressure to the control valve is greater than 0.7 bar (10 psig),
the valve may generate signi¥icant noise due to the near sonic velocity of
the steam. (See section 6.1 of the design manual for more information.)
Because the noise and coincident vibration may shorten valve life,
frequent inspections of the valve may be required.

For information about the weight, dimensions, construction materials,
and rangeability of each valve, see theRlechnical specilcations®manual.

valve.
SAKA % % XX % %
@ |ID preXx
@ |0 0
® |Type: E = Electronic P = Pneumatic
@ |Identier: 01 Sequential #
02
Region: U = North America 0= Others
Tab.4.e
Electronic actuator selection
Material, Region Codes
valve Size *****FH*O* *****SF*O* *****OO*U* *****OH*U*
SAKVO**A*0 not avail. not avail. SAKAE001UO not avail.
SAKVO**B*Q
SAKVO**C*0 | SAKAOE0200 | SAKAOE0300 | SAKAEQO1UO | SAKAE002U0
"SAKVO**D*0 | SAKAOE0200 | SAKAOE0300 | SAKAEOO1UO | SAKAE002U0
SAKVO**E*0
SAKVO**F*0 | SAKAOE0200 | SAKAOE0300 | SAKAE001UO | SAKAE002U0
SAKVO**G*0 | SAKAOE0200 | SAKAOE0300 | SAKAE001UO | SAKAE002U0
SAKVO**H*0 | SAKAOE0200 | SAKAOE0300 | SAKAE001UO | SAKAE002U0
SAKVO**1*Q SAKAQE0200 | SAKAOE0300 | SAKAE002UO | SAKAE002U0
"SAKVO**J*0 | SAKAOE0200 | SAKAOE0300 | SAKAE002UO | not available
SAKVO**K*0
SAKVO**L*0 | SAKAOE0200 | SAKAOE0300 | notavailable | notavailable

Tab. 4.f
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Fig. 4.2 Fig.4.b

X For threaded control valves, SAKV****U* with an optional Rtting kit,
SAKR****U*, attach the Bttings to the valve as shown in Kgure 4.a.

X Attach the ® optional actuator, SAKA****** to the @ control valve.

K Connect the valve/actuator assembly to the inlet adapter on the
distributor header. For optimal performance, the valve should be
attached directly to the inlet. If a connecting pipe is needed between
the valve and inlet, the length of the pipe should be as short as
possible. The actuator should be oriented in the upright position. See
Mgures 1.kand 4.c.

X Assemble the Kttings and components included in the optional @
trap and @ strainer kit, @SAKT****** ‘and attach the trap assembly
to the valve. For steam operation, strainers should be installed in the
horizontal position, although it is acceptable to mount the strainer
pointing downward. The horizontal position prevents water from
collecting in the bonnet thereby reducing the risk of airborne droplets.

=

4
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[

Fig. 4.e
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5. OPERATION

6. TROUBLESHOOTING
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7. MAINTENANCE

8. SPARE PARTS

8.2 Corner Kit for SAB*

SAKF, B0, 0,0,0 0

DX XX X

Each SAKFB000OO kit includes:

X4 corners
386.5mm KFastening bolts
@\ 2366 mm | (15:22in) RUnit weight: 05 kg (1.1 Ibs).
(9.311in)

Optional pedestal

in minimized position /

Optional pedestal

in standard position

Fig.8.a
kIT CODE Description Duct height Weight
mm (in) kg (Ibs)
SAKS010000 |High adjustable feet kit 386.5 mm (15.2in) 0.9 (2.0 Ibs)
SAKS020000 |Standard adjustable feet kit |236.6 mm (9.3in) 1(2.01bs)
SAKS030000 |Short adjustable feet kit 37.5mm (1.48in) 0.8 (1.8 Ibs)
(version without frame)

Tab.8.a
Each kit contains 2 adjustable feet and 16 screws
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8.6 Condensate drain separator Kit

S 56 06 6 6

T LE:

Pos. |Meaning Option |Description . X Lo
® Sizemm (in) [S Retainer Ring for uprights O.D. 35 P®°5~ meanfn‘g OPEO” PGSC”PUOH
L Retainer Ring for uprights O.D. 45 aterial: ron
9 9 Tab. 80 S Stainless steel
@ -® |Dimension: 15 Flange DN 15
Ogni kit SAKFR*0000 include: 3pz anelli diKssaggio. 20 Flange DN 20
25 Flange DN 25
32 Flange DN 32
34 Threaded pipe ¥®
40 Flangia DN 40
44 Threaded pipe 18
50 Flange DN 50
65 Flange DN 65
84 Threaded pipe 2K
©) Region: U 0 = Other
0 Uu=us.
Tab. 8.e
8.4 Gaskets kit
Kit of nozzle O-rings and nozzle gaskets for manifolds with condensate
drain. Kit of gaskets for steam inlet accessories
SAKG, X, X 0,0 0
Fig. 8.
Pos. |[Meaning Option |Description g.8¢
® |Type U U = Uprights Gasket kit
| | = Inlet Gasket kit
® |Upright size mm (in) O] for SAKGI0000
S SAKGU: S = uprights O.D. 35
L SAKGU: L = uprights O.D. 45
Tab. 8.c 8.7 F&T Condensate drain Kit
Each SAKGU*0000 kit includes: 2 O-rings; 2 gaskets for drain manifold
Each SAKGIO0000 kit includes: 2 gaskets. SAKT X D XXy X O
XXX HIX XK X @
Pos. Meaning Option |Description
8.5 FilterXYXKkit ®  |Material F_ [iron
S Stainless steel
@ -® |Dimension: 15 Flange DN 15
SAKT, X.F X% X % 0O 20 |Flange DN 20
MR35 £
@ 32 Flange DN 32
34 Threaded pipe ¥®
Pos. Meaning Option |Description 40 Flangia DN 40
® Material: F Iron 44 Threaded pipe 18
S Stainless steel 50 Flange DN 50
@ -® |Dimension: 15 Flange DN 15 65 Flange DN 65
20 Flange DN 20 84 Threaded pipe 2K
25 Flange DN 25 ©) Region: U 0 = Other
32 Flange DN 32 ) U=us.
34 Threaded pipe *®
40 [Flangia DN 40 Tab. 8.f
44 Threaded pipe 18
50 Flange DN 50
65 Flange DN 65
84 Threaded pipe 2%
©) Region: U 0 = Other
0 U=us.
Tab. 8.d

Fig. 8.f



CAREL

s 5E 5668

8.10 Spare manifold kit, SAO (single-pipe)

Pos. Meaning Option |Description
® Material: F Iron

S Stainless steel
@ -® |Dimension: 15 Flange DN 15

20 Flange DN 20

25 Flange DN 25

32 Flange DN 32

34 Threaded pipe ¥

40 Flangia DN 40

44 Threaded pipe 1K

50 Flange DN 50

65 Flange DN 65

84 Threaded pipe 2K

©) Region: U 0 = Other
0O U=us.
Tab. 8.9
Fig. 8.
8.9 Spare upright kit, SAO (single-pipe)
versions
SAKU, O, x, L, I, X, O
Pos. |Meaning Option |Description
® |Steam feed: 0 0= SA0*
® |Unit height mm (in) A A= 358 (14) for SAOAALIO*0
B B= 510 (20) for SAOBALIO*0
C C=1662 (26) for SAOCALIO*O
D D= 814 (32) for SAODALIO*0
E E= 966 (38) for SAOEALIO*0
F F= 1118 (44) for SAOFALIO*O
G G= 1270 (50) for SAOGALIO*0O
H H= 1422 (56) for SAOHALIO*O
| I= 1574 (62) for SAQIALIO*O
J J=1726 (68) for SAQJALIO*O
K K= 1878 (74) for SAOKALIO*O
L L= 2030 (80) for SAOLALIO*0
@ |Upright Size: L L=45(1.75)
Insulation: I | = insulated with nozzle inserts SAO
© |Region: U U=Uus.
0 0 = Other
Free: 0
Tab.8.h

Each SAKUO*LI*O kit

includes:

X upright;

X 1 O-ring;

X bolts for fastening the
upright to the manifold.

versions
SAKM, 0,0, 0,0
DX XX X g l@ g
Pos. |Meaning Option  |Description
® |Steam feed: 0 0=SA0
®  |Unit height mm (in) 0 0="SA0
@ |Upright Size: 0 0="SA0
Insulation: 0 0=SA0
© |Region: U North America (NPT)
0 Others (GAS)
Free: 0
Tab. 8.
Each SAKMO*LI*0 kit includes:
Xmanifold;
Kgasket;

Xbolts for fastening the upright to the manifold.

8.11 Spare valve actuator kit

Fig. 8,

SAKAOE0300
(for steel version valves)

SAKAQE0200
(for cast iron version valves)

X Power supply: 24V AC - 24V DC

X Control signal: 4-20 mA or 0-10V

X Nominal stroke: 20mm (0.79in)

X Degree of protection: IP66

X Ambient temperature: 0 to +550C (320 to 1220F)

X Spring-return to closed position during power failure

X The actuator can be installed in any position between vertical (best) and
horizontal.

X Information provided by Sauter S.p.a
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Apply drilling template to the duct where the steam distributor will be installed

Drill the necessary holes

Insert the gasket and rest it against the support Kange; insert the fastening bolts to
secure the support Bange

View of the bolts inserted in the support Kange
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